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O objetivo deste trabalho é contribuir para o estudo de linhas de transmissão e o desenvolvi-
mento de modelos de linhas voltados a programas do tipo EMTP. O trabalho desenvolvido consiste
em aproveitar as propriedades e semelhanças dos modos não homopolares de propagação das linhas
de transmissão, sejam elas idealmente transpostas ou que apresentem plano de simetria vertical. Por
meio de manipulações da matriz de transformação fase-modo-fase através do uso de vetores ortogo-
nais e elementos complexos no domínio modal, pode-se reduzir a dimensão dos vetores de estado. O
procedimento proposto é direcionado às modelagens que utilizam transformação fase-modo-fase na
determinação das variáveis de estado (corrente e tensão) nas linhas de transmissão. Os recursos usa-
dos levam a uma redução tanto em número de operações por iteração quanto em alocação de estados,
otimizando o procedimento de cálculo e aumentando a velocidade de simulação no processamento.
A economia computacional que o procedimento proposto proporciona pode ser usada em ferramentas
de simulação em tempo real.
Palavras-chave: linha de transmissão, transformação modal, transitório eletromagnético, EMTP,
vectores ortogonais, números complexos.
Abstract
The research objective is to contribute with the study of the transmission line and the development
of line models in EMTP-type programs. The proposed model takes advantage of some similarities
between non homopolar modes, applying orthogonal vectors and complex number theory to manipu-
late the state vectors in modal domain reducing the state vectors dimension. The proposed procedure
is aimed to the modelling that use phase-mode-phase transformation in the determination of state vari-
ables (current and voltage) in transmission lines. The resources used lead to a reduction both in the
number of operations per iteration and state allocation, optimizing the procedure and increasing the
processing simulation speed. The computational economy, which the proposed procedure provide,
can be applied to real-time simulation tools.
Keywords: transmission line, modal transformation, electromagnetic transient, EMTP, orthogo-
nal vectors, complex numbers.
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A propagação de ondas e distorção de corrente e tensão ao longo de linhas de transmissão são
pontos relevantes na análise de fenômenos transitórios eletromagnéticos. Alguns programas para
cálculo de transitórios, como EMTP (Electromagnetic Transient Program), resolvem tais problemas
no domínio do tempo. Contudo, os parâmetros longitudinais de uma linha de transmissão variam
com a freqüência, tornando o modelamento mais complicado. As matrizes, que caracterizam a linha
de transmissão, são cheias devido ao acoplamento eletromagnético entre as fases e são fortemente
dependentes da freqüência devido ao efeito pelicular e ao retorno pelo solo.
A matriz impedância longitudinal varia com a freqüência, resultando numa matriz cheia para cada
freqüência. A implementação dessa dependência com a freqüência não é direta para programas que
trabalham no domínio do tempo como o EMTP [Dommel (1984)].
A propagação das ondas numa linha polifásica pode ser analisada com a linha representada atra-
vés de suas matrizes de impedância longitudinal e transversal em componentes de fase ou em compo-
nentes modais. Trabalhando com modos naturais de propagação, as matrizes de impedância longitu-
dinal e admitância transversal cheias (domínio da fase) tornam-se matrizes diagonais e a dependência
com a freqüência pode ser analisada e representada mais facilmente, desde que sejam consideradas
as devidas restrições (condições). Porém, para efetuar a transformação fase-modo-fase é necessário
utilizar a matriz de transformação que é também dependente da freqüência.
Este trabalho é destinado à área de pesquisa relacionada a modelos de linha de transmissão po-
lifásicas aplicados a estudos de transitórios eletromagnéticos em simuladores digitais, que utilizam
a transformação modal. O contexto da pesquisa envolve o estudo de modelos de linha de transmis-
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são, desenvolvimento e implementação computacional de modelo teórico para linhas de transmissão
polifásicas objetivando o aproveitamento das propriedades e semelhanças relacionadas aos modos
não homopolares de propagação das linhas de transmissão, sejam elas idealmente transpostas ou que
apresentem plano de simetria vertical. Por meio de manipulações da matriz de transformação, através
do uso de vetores ortogonais e elementos complexos no domínio dos modos, reduz-se a dimensão dos
vetores de estado.
A análise dos fenômenos envolvidos na propagação de ondas em uma linha de transmissão é com-
plexa devido ao grande número de hipóteses que devem ser consideradas (com relação ao solo e suas
características, configuração geométrica da linha, fenômenos de efeito corona, características mag-
néticas), apesar de se introduzir simplificações nas hipóteses. A correção do efeito solo é realizada
segundo as considerações de Carson, mediante o cálculo da integral infinita do efeito da condutivi-
dade do solo. A influência do efeito pelicular é considerada através determinação da impedância
interna para condutores cilíndricos.
Simulações de transitórios eletromagnéticos em redes polifásicas podem ser efetuadas digital-
mente através de programas tipo EMTP (ATP1, EMTP-DCG/EPRI, Microtran2) que trabalham no
domínio do tempo. O processamento de casos no ATP é feito através de arquivos nos quais infor-
mações gerais sobre a simulação (passo de integração, tempo de simulação, freqüência de saída de
dados), informações sobre componentes da rede estudada, alterações na rede, fontes de excitação da
rede, condições iniciais para os componentes de rede, variáveis selecionadas para relatório de saída
são fornecidas. O equacionamento dos componentes do sistema, bem como a maneira com que estes
são inseridos no programa para efetuar a simulação é de grande importância e serão apresentados nos
capítulos subseqüentes. Tais conceitos serviram de modelo para a construção de um programa de
simulação.
O estudo da propagação de ondas em linhas transpostas, realizado através da análise dos cál-
culos de parâmetros, resultou em considerações sobre a determinação dos autovalores associados
(segundo a teoria modal). O trabalho foi desenvolvido partindo do cálculo de parâmetros para linhas
de transmissão, sendo considerados fenômenos tais como o efeito pelicular e efeito solo. Nesta fase
observamos que algumas propriedades, inerentes aos modos não homopolares, relacionadas à teoria
1Alternative Transients Program
2Microtran Power System Analysis Coporation
3modal [Hedman (1965a),Hedman (1971),Dommel (1992),Tavares (1991),Tavares (1998)], poderiam
ser potencializadas e aplicadas a programas digitais de simulação para transitórios eletromagnéticos.
O estudo voltou-se para o comportamento dos modos não homopolares em linhas de transmissão
transpostas, conferindo uma maior atenção a este ponto.
Iniciamos o desenvolvimento de um modelo para linhas de transmissão fazendo uso das pro-
priedades dos modos não homopolares. Esta fase consistiu em: buscar maneiras que tornassem viável
a "condensação"de sinais num mesmo circuito; definir o método computacionalmente realizável, es-
truturar o algoritmo; e realizar estudo de caso para validar o modelo.
O desenvolvimento do modelo de linha exigiu a montagem de um programa de simulação para
transitórios eletromagnéticos contendo o equacionamento de componentes básicos do sistema. O
software Matlab foi escolhido como ambiente de programação para a implementação do programa de
simulação, e realização dos teste com os modelos de linha. Após a inclusão dos elementos básicos,
passamos à representação de linhas de transmissão considerando alguns modelos sem dependência
com a freqüência (modelos a parâmetros concentrados e parâmetros distribuídos). Estes modelos
foram escolhidos por apresentarem um equacionamento mais simplificado, e servirem como base de
comparação nos testes.
O modelo proposto neste trabalho tem sua aplicação inicial claramente definida para modelos que
aplicam a transformação fase-modo-fase. O procedimento proposto é aplicável a simuladores em
tempo real, onde a redução no tempo de resposta de cada elemento elétrico é muito valiosa.
O texto a seguir está dividido em oito capítulos, entre os quais tem-se uma compilação dos conhe-
cimentos adquiridos no decorrer dos estudos (capítulos 2-6), e o trabalho desenvolvido é apresentado
nos capítulos 7 e 8. Uma descrição sucinta de cada capítulo é apresentada a seguir:
Capítulo 02 - revisão bibliográfica referente aos modelos para representação de linhas de transmis-
são.
Capítulo 03 - teoria de propagação de ondas: análise da propagação de ondas em linhas de transmis-
são monofásicas, e estendendo o conceito para linhas polifásicas.
Capítulo 04 - análise modal para linhas polifásicas, especificamente para linhas idealmente trans-
postas e linhas não simétricas com plano de simetria vertical.
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Capítulos 05 e 06 - representação de componentes de redes elétricas (incluindo algumas considera-
ções sobre o equacionamento de componentes, análise modal para linhas polifásicas e trata-
mento numérico), e representação de linhas de transmissão em programas de simulação de
transitórios eletromagnéticos (EMTP).
Capítulo 07 - apresentação do Modelo Condensado para Linhas de Transmissão desenvolvido no
trabalho, incluindo o estudo de caso, com o objetivo de testar e validar o desempenho do modelo
proposto, e comparações com o ATP (Alternative Transient Program).
Capítulo 08 - conclusões do trabalho realizado e propostas futuras para o tema.
Os anexos aqui dispostos têm o objetivo de auxiliar os leitores menos familiarizados, acrescen-
tando informações sobre os temas relacionados a este trabalho. Neste sentido: o Apêndice A apresenta
os métodos mais utilizados para solução computacional de ondas viajantes; o Apêndice B, descreve
representação do vetor girante; o Apêndice C apresenta o cálculo de parâmetros de linhas de transmis-
são; o Apêndice D apresenta a representação de um sistema trifásico em termos de componentes 0αβ;
o Apêndice E apresenta a regra de integração numérica trapezoidal, na qual o algoritmo de simulação
utilizado no trabalho está baseado; o Apêndice F apresenta a interpolação linear aplicada a modelos
de linhas de transmissão; o Apêndice G apresenta as noções fundamentais de números complexos




A representação da propagação e distorção de ondas ao longo das linhas de transmissão (LT’s)
constitui um ponto crucial na análise de transitórios eletromagnéticos. Estudos de transitórios em
simuladores digitais, bastante usados hoje em dia, utilizam basicamente duas técnicas para solução de
problemas de propagação de ondas, a técnica de diagrama de Lattice [Bewley (1951)] e o método de
Bergeron [Barthold and Carter (1961)]. Este último, mais apropriado para solução em computadores
digitais, utiliza uma relação linear entre corrente e tensão, que são invariantes quando vistas por um
observador fictício viajando junto com a onda. Portanto não requer o cálculo dos coeficientes de
reflexão e refração.
A maioria dos programas digitais de transitórios (EMTP, EMTDC, Microtran) atuam no domínio
do tempo para solução de tais problemas. Contudo, os parâmetros longitudinais numa LT, variam
com a freqüência, tornando a modelagem complexa. As matrizes que caracterizam a linha são cheias
devido ao acoplamento entre fases, e possuem forte dependência com a freqüência em função do
efeito pelicular e do retorno pelo solo.
Existem diferentes modelos para representação de LT, que são menos ou mais rigorosos e ade-
quados a depender da precisão e do tipo de estudo a que se destina. Em alguns modelos as linhas
são desacopladas e definidas em componentes de modos naturais, considerando a matriz transfor-
mação fase-modo (a transformação modal está fundamentada na teoria de autovalores e autovetores
[Wedepohl (1963)]) constante e calculada para uma única freqüência que supõe-se ser adequada para
a faixa de freqüência do fenômeno estudado, retornando em seguida ao domínio de fase. Esta hipótese
é uma simplificação e deve ser analisada para o sistema/caso em estudo.
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Os modelos que utilizam convolução na interface freqüência-tempo [Semlyen and Dabuleanu
(1975); Marti (1982)] necessitam de métodos de otimização e mais tempo de computação.
Modelos modais para linhas de transmissão a parâmetros dependentes da freqüência constituem
uma representação bastante precisa do fenômeno propagação de ondas. Nestes modelos, linhas po-
lifásicas são desacopladas através da transformação modal, sendo a dependência com a freqüência
desta matriz pequena para linhas aéreas, seja ela composta por um ou dois circuitos. No caso de linhas
não transpostas que tenham um plano de simetria vertical, circuito duplo ou simples, a dependência
com a freqüência da matriz de transformação não será muito forte. No caso de linha trifásica ideal-
mente transposta, a matriz de transformação é independente da freqüência. A teoria modal é usada em
programas como EMTP para representação da linha de transmissão através de parâmetros distribuí-
dos. Portanto, funções ponderação, convolução recursiva exponencial, convolução recursiva linear,
convoluções recursivas modificadas, transformada Z, têm sido empregadas reportando para a teoria
modal. Em tais métodos a relação entre domínio modal e domínio de fase é realizada por matrizes de
transformação constantes onde a dependência da freqüência destas matrizes é ignorada.
Com o objetivo de evitar a transformação modal e com isso realizar a determinação das variáveis
de estado (tensão e corrente nos terminais da linha) diretamente no domínio da fase, alguns mode-
los representam a linha diretamente no domínio da fase através de combinação linear dos modos
de propagação [Castellanos and Marti (1995)] (as funções propagação são sintetizadas por funções
racionais de fase mínima).
Teoricamente a dependência com a freqüência pode ser introduzida em simulações no domínio do
tempo por meio de convolução, contudo existem barreiras computacionais relacionadas a tempo de
processamento e memória requerida. Alguns modelos de ondas viajantes dependentes da freqüência
assumem uma matriz de transformação independente com a freqüência apresentando boa eficiência
computacional, mas levando a resultados errôneos quando esta dependência é de grande importância.
Em [Gustavsen et al. (1995)] a dependência da freqüência e uma razoável eficiência computacional
são obtidas realizando os cálculos no domínio da fase usando o conceito de convoluções recursi-
vas não envolvendo integral de convolução. A convolução recursiva convencional é substituída em
[Angelidis and Semlyen (1995)] por duas convoluções curtas e com isso, utiliza polinômios de ordens
menores, sendo que a aplicação deste método é a simulação de transitórios diretamente no domínio
7da fase. Existem trabalhos onde é aplicado processador de sinal digital paralelo (dual-DSP) [Dufour
et al. (1996)] no sentido de acelerar a solução do problema.
Um modelo utilizando ajuste vetorial na aproximação das funções racionais, para obtenção das
matrizes característica e de propagação, é apresentado em [Gustavsen et al. (1995)].
Pesquisas têm sido também realizadas no sentido de se aplicar métodos de análise de transitórios
no domínio da fase procurando minimizar o esforço numérico computacional empregado e também
evitar possível instabilidade numérica devido a modos cruzados entre os elementos da matriz de
transformação. Em [Noda et al. (1996)] as matrizes de transmissão são aproximadas por funções
racionais em Z, tornando possível o uso do modelo auto-regressivo ARMA reduzindo bastante o
tempo computacional, em lugar de realizar convoluções no domínio do tempo. Uma vantagem de se
trabalhar no domínio da fase é que as funções transferência para a admitância característica e para a
função propagação são intrinsecamente estáveis [Henriksen (1997)], implicando numa aproximação
estável por função racional.
O modelo de matriz de transformação constante é usado para iniciar um outro modelo
[Gustavsen and Semlyen (1998a)] que está sujeito a um refinamento iterativo, isto é feito escrevendo
as frações parciais dos modos ajustados separadamente na diagonal e expandindo as matrizes de
transformação dentro de matrizes triangulares. A expansão dos modos em frações simples dá
flexibilidade para se obter a precisão na variação de freqüência na matriz de transformação.
Alguns progressos têm sido obtidos empregando o ajuste vetorial [Gustavsen and Semlyen (1998c)],
onde as matrizes de função de transferência para a admitância característica e função propagação
são ajustadas diretamente no domínio da fase. Uma outra maneira desenvolvida nesta pesquisa é o
uso da decomposição modal com matriz de transformação constante, sendo empregado um termo de
correção no domínio da fase. A função propagação pode apresentar diferentes atrasos para modos
individuais, em tais casos é difícil aproximar a função propagação por funções racionais diretamente
no domínio da fase, devido a necessidade de uma função de aproximação de ordem elevada. Em
tais casos [Gustavsen and Semlyen (1998b)] aplica-se decomposição modal introduzindo uma nova
técnica de aproximação a qual permite ajustar a matriz de transformação coluna por coluna. Esta
técnica aumenta a eficiência computacional, contudo perdura o problema de lidar com os modos com
diferentes tempos de propagação.
8 Revisão Bibliográfica
Em [Morched et al. (1999)], a matriz de propagação é primeiramente ajustada no domínio dos
modos, os pólos resultantes e os atrasos são usados no ajuste da matriz propagação no domínio da
fase, sendo a matriz impedância característica ajustada diretamente no domínio da fase.
Em [Tavares et al. (1999a)] é apresentado o modelo de Quase-Modos, que utiliza como única
matriz de transformação a matriz de Clarke (representada por meio de transformadores ideais). O
modelo é exato para linhas idealmente transpostas e conduz a uma boa aproximação para linhas não
transpostas mas com plano de simetria vertical.
Os modelos aqui citados, sejam no domínio da fase ou no domínio do modo, estão sujeitos a algum
tipo de aproximação, ou seja, não há ainda um modelo que produza um resultado exato. Procurou-
se identificar os diferentes modelos para simulação em programas desenvolvidos para estudos de
transitórios eletromagnéticos.
Neste trabalho aplica-se a teoria de números complexos na redução do vetor de estados (correntes
e tensões). Este artifício pode ser aplicado a modelos que utilizam a transformação modal na re-
presentação de linhas de transmissão, portanto o interesse se concentra nestes modelos. Emprega-se
este procedimento em uma linha trifásica circuito simples idealmente transposta (ou seja, o com-
primento do trecho de transposição é muito menor que ¼ do comprimento de onda das freqüências
envolvidas no estudo), utilizando assim a matriz de transformação modo-fase Modificada Complexa
invariante com a freqüência. Tais recursos e procedimentos, bem como seus benefícios (redução do
vetor de estados, incremento na velocidade de processamento) levam à redução do tempo total de
simulação. O objetivo deste trabalho é contribuir para o desenvolvimento de modelos de LT’s em es-
tudos de transitórios eletromagnéticos, considerando também a viabilidade de se empregar o modelo
aqui apresentado para ferramentas em tempo real.
Capítulo 3
Teoria de Linhas de Transmissão -
Propagação de Ondas
3.1 Introdução
A linha de transmissão é um elemento extremamente importante e freqüente no sistema elétrico,
e a compreensão dos fenômenos que nela se passam é de grande importância em Engenharia. O
conhecimento básico relacionado a teoria de linhas de transmissão, bem como a inter relação entre
campo elétrico e magnético está largamente documentado em [King (1965), Johnson (1950), Bewley
(1951), Kimbark (1949), Stratton (1941), Stevenson (1982), Kraus and Carver (1973), Magnusson
et al. (1992), Elgerd (1971), Gardiol (1987)]. Aqui estão descritos alguns conceitos ligados ao desen-
volvimento das equações que definem o comportamento de linhas de transmissão.
O problema da propagação de ondas ao longo de um sistema de transmissão composto por linhas
aérea paralelas à superfície da terra é complexo. A falta de homogeneidade condutiva representa um
ponto crítico no modelamento matemático. Os fenômenos de propagação de ondas eletromagnéticas
representam a interação entre os campos elétrico e magnético na vizinhança dos condutores. Os
conceitos da propagação eletromagnética, guiada pelos condutores e solo, são usados para interpretar
a natureza dos fenômenos transitórios nas linhas de transmissão. O desenvolvimento básico de ondas
eletromagnéticas está devidamente fundamentado nas equações de Maxwell.
A análise dos fenômenos de propagação de ondas em linhas de transmissão é de grande comple-
xidade e dificuldade, pois o solo ao longo do trajeto da linha não é nem plano nem homogêneo, além
disso suas características nem sempre são conhecidas com precisão; a configuração geométrica exata
da linha é complexa para efeitos de definição do campo eletromagnético; os fenômenos de efeito
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corona são não lineares e dependentes dos valores das grandezas anteriores.
O estudo de linhas de transmissão é formulado supondo simplificações, através das hipóteses a
considerar, assumindo o risco de erro significativo para alguns efeitos: o solo é tratado como um
sólido semi-infinito plano e homogêneo (de constante dielétrica e condutividade uniformes) na vi-
zinhança e ao longo da linha de transmissão; a condutividade do ar é suposta muito menor que a
do solo; os condutores são paralelos entre si e ao solo, com seus raios muito inferiores às distân-
cias envolvidas; os efeitos terminais da linha e das estruturas são desprezados na determinação do
campo eletromagnético; os cabos pára-raios de aço da linha têm permeabilidade magnética cons-
tante; o efeito das torres é desprezado. Apesar destas hipóteses simplificativas, a determinação exata
do campo eletromagnético é bastante complexa, sendo necessário efetuar outras simplificações.
Uma vez formulado em termos de equações diferenciais, estas são resolvidas para os casos par-
ticulares tradicionalmente considerados.
3.2 Teoria de Propagação de Ondas - Equacionamento (caso geral)
O equacionamento para o fenômeno de propagação de ondas em linhas de transmissão é descrito
através teoria das ondas eletromagnéticas. No entanto, simplificações podem ser feitas para aplicar
teoria de circuitos considerando algumas hipóteses. Inicialmente considerar a distância entre os con-
dutores muito menor que o comprimento de onda. A corrente nos condutores não é constante ao
longo da linha, além de ser impraticável determinar regiões em que exista somente campo magnético
ou somente campo elétrico. Assim, para utilizar as equações de circuito, a linha de transmissão é
considerada com parâmetros (resistência, indutância, capacitância e condutância) supostos distribuí-
dos uniformemente ao longo de sua extensão. Esta hipótese pressupõe que o efeito das terminações
da linha podem ser desprezados, sua validade deve ser verificada para cada caso em estudo.
Quando uma corrente flui nos condutores de uma linha de transmissão, o fluxo magnético se
estabelece na vizinhança dos condutores. Qualquer mudança nesse fluxo induz uma tensão (Ldi/dt).
A indutância dos condutores, suposta distribuída ao longo do comprimento da linha de transmissão,
representa o efeito de todos os condutores da linha, sendo referida pelo símbolo L e expressa em
henhys por unidade de comprimento.
Entre os condutores de uma linha existe acúmulo de cargas, representado por uma capacitância C
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uniformemente distribuída, medida em farads por unidade de comprimento da linha. A distribuição
da indutância e capacitância está ilustrada na figura 3.1. Observando a linha dessa maneira, a tensão
e corrente podem variar ponto a ponto na linha, e pode haver ressonância sob certas condições.
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Fig. 3.1: Representação da indutância e capacitância de uma linha de transmissão monofásica
A linha apresenta uma resistência R, dada em ohms por unidade de comprimento. O cálculo
deste parâmetro inclui efeito pelicular e retorno pelo solo.
O isolamento da linha pode permitir alguma corrente de dispersão de um condutor para outro.
Este parâmetro é denotado por condutância G (que, no caso de linhas de transmissão, não deve ser
entendido como o inverso da resistência, e pode ser considerada desprezível sob certas condições),
dada em siemens por unidade de comprimento, e representa imperfeição no isolamento.
Os parâmetros são supostos uniformemente distribuídos, e podemos imaginar uma linha monofá-
sica constituída de pequenas seções de comprimento ∆x. A representação da linha por parâmetros
concentrados se aproxima a uma linha real na medida em que o comprimento de cada seção ∆x se
reduz ao infinitesimal dx, figura 3.2.
dx
v(x,t )
i (x,t ) R dx L dx
C dx G dx
(x+ dx )x
i (x+ dx,t )
v(x+dx,t ) Carga
Fig. 3.2: Seção elementar de uma linha de transmissão monofásica
Considerando uma seção infinitesimal, figura 3.2, tem-se os parâmetros resistência Rdx, indutân-
cia Ldx, capacitância Cdx e condutância Gdx. A diferença de tensão entre os dois terminais da seção
é (∂v/∂x)∆x, causada pela corrente i circulando através da resistência e variando a uma razão ∂i/∂t
na indutância.
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−∂v = R∂xi+ L∂x∂i
∂t
(3.1)
O sinal negativo é devido ao decréscimo em v com o aumento de x, para valores positivos de i e
∂i/∂t. Reescrevendo a equação (3.1), temos a equação diferencial que descreve a variação da tensão







A diferença de corrente entre os dois terminais da seção (∂i/∂x)∆x, é resultante do desvio de
corrente devido a tensão sobre a condutância transversal, e desvio de corrente através da capacitância
causada pela variação de tensão numa razão ∂v/∂t
−∂i = G∂xv + C∂x∂v
∂t
(3.3)
Reescrevendo a equação (3.3), obtemos a equação diferencial que indica a maneira pela qual a
corrente varia ao longo da linha
− ∂i
∂x




Considerando a representação de valores instantâneos de corrente e tensão pela projeção de ve-
tores girantes no eixo real:
{
v = <[Vmejωt]
i = <[Imejωt] (3.5)
Os valores Vm e Im são amplitudes complexas de corrente e tensão, e ω é a frequência angular
dada por 2pi vezes a frequência da fonte motriz. Substituindo nas equações diferenciais (3.2) e (3.4),





= RIm + jωLIm
−dIm
dx
= GVm + jωCVm
(3.6)
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A derivada total é usada pois existe agora apenas uma variável independente x. Reescrevendo as
equações diferenciais (3.6) em termos de valores eficazes de corrente e tensão, sendo relacionados
com as amplitudes por V = Vm/
√












Em teoria de linhas de transmissão a impedância série por unidade de comprimento é designada
pelo símbolo Z, e a admitância transversal por unidade de comprimento é designada pelo símbolo Y :
Z = R + jωL [ohms por unidade de comprimento]
Y = G+ jωC [siemens por unidade de comprimento] (3.8)
As equações diferenciais, assim, podem ser escritas de um modo mais conciso
−dV
dx
= Z I (3.9)
−dI
dx
= Y V (3.10)
Agora cada equação contém duas incógnitas, V e I . Para eliminar I da equação (3.9), derivamos
com relação a x e substituimos dI/dx
d2V
dx2
= ZY V (3.11)
O mesmo procedimento é aplicado para a equação (3.10), desta vez substituindo dV/dx
d2I
dx2
= Y Z I (3.12)
As soluções para as equações (3.11) e (3.12) devem ser funções tais que, quando diferenciadas
duas vezes, conduzam à função original multiplicada pelas quantidades Z e Y . Nestas condições,




ZY x + A2e
√
ZY x (3.13)
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onde as constantes A1 e A2 têm dimensão de tensão.












Z/Y é uma característica da linha e tem dimensão de impedância, denominada
impedância característica da linha, representada por Z0. A impedância característica não depende do












ZY determina a maneira com a qual a tensão e a corrente variam ao longo da li-
nha, ou seja, influencia a propagação das ondas na linha. Denominada função propagação, é represen-
tada pelo símbolo γ [unidade de comprimento−1]. Efetivamente, γ e Z0 são função da freqüência. A
função propagação é, em geral, um número complexo, onde a parte real representa a atenuação das on-
das, sendo denominada fator de atenuação e simbolizada por α [nepers/unidade de comprimento].
A parte imaginária determina a variação na posição de fase das ondas de tensão e corrente ao longo





(R + jωL)(G+ jωC) = α + jβ (3.16)
3.3 Propagação de Ondas em Linhas Polifásicas
A teoria básica de ondas viajantes, desenvolvida para linha monofásica, considerando as perdas
e presença do solo, pode ser estendida a linhas polifásicas a k condutores. O solo atua como uma
terminação para o fluxo elétrico proveniente das cargas na linha, e também interage com o fluxo
magnético das correntes de linha, apresentando tensões e correntes induzidas. Neste contexto, existem
n equações para a tensão [Bewley (1951)], equação (3.17), que descrevem o sistema polifásico, sendo
que o número de termos em cada equação é igual ao número de condutores no sistema.




























+ · · ·+ Zkk ∂Ik∂t
(3.17)
A principal dificuldade na solução de equações lineares para linhas polifásicas deve-se ao acopla-
mento mútuo entre as fases, figura 3.3, onde as matrizes apresentam elementos não nulos fora da
diagonal principal. A solução para este sistema de equações pode ser obtida pelo uso da teoria de
decomposição modal, diagonalizando as matrizes de parâmetros. Para uma linha polifásica, é comum
que cada fase seja composta por um feixe de condutores. Assim, têm-se k condutores, incluindo o
cabo pára-raios, e portanto k equações para a corrente e para a tensão. Com isso, as matrizes de parâ-
metros, considerando todos os condutores presentes (denominadas matrizes primitivas, cujo cálculo
é apresentado no apêndice C), têm k linhas e k colunas. Contudo, é usual trabalhar-se com matrizes
cujas dimensões sejam reduzidas ao número de fases do sistema. Este processo restringe o sistema
a apenas n equações, e conseqüentemente a matrizes n× n. Deste modo, após realizar-se reduções
nas matrizes primitivas e empregar a transformaçao de coordenadas, obtém-se n (múltiplos) modos




















Fig. 3.3: Linha de transmissão trifásica - parâmetros distribuídos
O comportamento de uma linha polifásica é descrito através de suas equações na forma matricial




= [Zf ] If (3.18)




= [Y f ] V f (3.19)
V f vetor coluna de tensão no domínio da fase.
If vetor coluna de corrente no domínio da fase.
Zf matriz impedância série por unidade de comprimento, definida por Z = R+ jωL: R é a resistên-
cia, por unidade de comprimento; L é a indutância por unidade de comprimento.
Y f matriz admitância transversal por unidade de comprimento, definida por Y = G + jωC: G
condutância, por unidade de comprimento; C capacitância, por unidade de comprimento.
As matrizes que constituem os parâmetros da linha, tanto a matriz Z f quanto Y f , apresentam uma
estrutura simétrica. O índice f é aqui usado para denotar quantidades de fase. Os elementos de Y f
podem ser calculados, com suficiente precisão, em condições típicas, assumindo condutividade in-
finita dos condutores e solo, negligenciando perdas eletromagnéticas no ar e assumindo aproximação
quase estacionária. Ou seja, a condutância transversal (por unidade de comprimento) pode ser des-
considerada para linhas aéreas de transmissão. Os elementos de Zf são calculados considerando o
efeito solo [Carson (1926)], e o efeito pelicular [Kimbark (1949), Stratton (1941)].
Diferenciando o conjunto de equações (3.18) e (3.19) com relação a x, aplicando substituição
cruzada e rearranjando os termos, obtém-se as equações diferenciais de segunda ordem, que descre-
vem a propagação de ondas:
d2V f
dx2
= [ZfY f ] V f (3.20)
d2If
dx2
= [Y fZf ] If (3.21)
As matrizes de parâmetros longitudinais Zf e transversais Y f são cheias, e esta característica das
matrizes deve-se ao acoplamento entre fases. Assim, os produtos matriciais Z fY f e Y fZf constituem
matrizes cheias com dimensão n×n, onde n é o número de fases. Devemos considerar que o produto
matricial é não comutativo, pois AB 6= BA, assim a ordem das matrizes deve ser preservada.
Capítulo 4
Análise Modal para Linhas de Transmissão
Polifásicas
4.1 Introdução
A resolução das equações para linhas de transmissão pode ser obtida utilizando transformação
modal, ou diretamente em fases. Cada modo possui características específicas tais como atenuação,
distorção, velocidade de propagação.
As equações (3.20) e (3.21) na forma matricial permitem o uso de uma transformação linear
para tensão e corrente, condicionando as matrizes de parâmetros na forma diagonal. A aplicação de
transformações de similaridade, em termos de álgebra linear, conduz a uma mudança de variáveis,
denominada transformação modal [Wedepohl (1963), Magnusson (1973), Hedman (1965a), McElroy
and Smith (1963), Bickford et al. (1976)]. Este procedimento torna possível transformar o conjunto
de equações em n circuitos desacoplados, onde n é o número de fases no circuito original, e então
resolvê-los como equações monofásicas.
4.2 Solução Geral para Linhas Polifásicas
A teoria de autovalores/autovetores possibilita transformar as equações (3.20) e (3.21) descritas
em função das variáveis de estado tensão fase-terra e corrente nas fases (domínio das fases, sobrescrito
f ) para variáveis de estado tensão e corrente nos modos naturais de propagação (domínio modal,
sobrescrito m), desacoplando as equações, em outras palavras, diagonalizando os produtos matriciais.
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−1[ZfY f ][Tv] V




−1[Y fZf ][Ti] I
m = γ2[Im] (4.2)
As matrizes Tv e Ti não singulares responsáveis por esta transformação, são compostas por au-
tovetores dos produtos ZfY f e Y fZf , respectivamente:
{
V f = [Tv] V
m















−1[Zf ][Ti]︸ ︷︷ ︸
Zm





−1[Y f ][Tv]︸ ︷︷ ︸
Ym
V m = [Y m] V m (4.6)
onde o triplo produto matricial é diagonal [Wedepohl (1963)] e resulta na matriz modal de impedância
série Zm. O mesmo se aplica à matriz modal de admitância transversal Y m.
As matrizes de transformação para a tensão e corrente são, em geral, diferentes porque os pro-
dutos matriciais ZY e Y Z possuem autovetores distintos, mas autovalores idênticos. Embora sejam
diferentes, as matrizes de transformação estão relacionadas de tal forma [Wedepohl (1963)] sendo





Para encontrar a matriz Tv que diagonaliza o produto matricial ZfY f representado por P (para




kj), deve ser resolvido
um problema de autovetores/autovalores, onde os elementos da diagonal de γ2 são autovalores do pro-
duto matricial e Tv é a matriz dos autovetores. Existem diferentes métodos para calcular autovalores
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[Wilkinson (1988), Atkinson (1978)]. Para transformar o produto matricial na forma diagonal são
usadas transformações de similaridade. O autovetor tvk correspondente a um dado autovalor λk, é
encontrado através da solução do sistema de equações lineares:
(P − λk[I])[tvk ] = 0 (4.8)
onde [I] é a matriz identidade; tvk representa a coluna k da matriz Tv. A equação (4.8) representa um
conjunto de equações homogêneas onde as incógnitas são os n elementos da coluna k da matriz Tv.
Inicialmente, os autovalores da matriz P podem ser definidos através da solução da equação
det(P − λI) = 0 =⇒
∣∣∣∣∣∣
P11 − λ1 P12 P13
P21 P22 − λ2 P23
P31 P32 P33 − λ3
∣∣∣∣∣∣ = 0 (4.9)
ou seja, a matriz Tv pode ser diagonalizada ajustando o determinante para zero [Kahaner et al.
(1989), Press et al. (1992)], gerando um polinômio de grau n expandido em λ, definindo n valores de
λ. Isso prova que sempre existem n raízes (autovalores), não necessariamente distintas, uma vez que
autovalores iguais provém de raízes múltiplas (denominadas degeneradas). Uma vez conhecidos os
valores de λ, os elementos de tvk podem ser determinados a partir de (4.8). Os autovetores não são
únicos, ao contrário dos autovalores que são sempre exclusivos. O mesmo tratamento é aplicado para
a determinação da matriz Ti.
Existe um certo grau de liberdade na determinação das matrizes de transformação, com isso di-
ferentes métodos para determinação de autovalores e autovetores podem ser aplicados. Contudo,
cuidados devem ser tomados para que soluções numéricas não resultem em soluções físicas pouco
práticas (resistência negativa e condutância positiva [Dommel (1992)]). O método Newton-Raphson,
[Wedepohl et al. (1996), Tavares (1998)], supera tais limitações efetuando uma solução direta das
equações (4.8) para cada valor de λ e cada conjunto de tvk , introduzindo uma equação de restrição
que proporciona uma consistência à solução, forçando o conjunto do autovetor associado a tornar-se
ortonormal (ou seja, uma normalização onde a norma Euclidiana do vetor tvk é igual à unidade). Esta
metodologia anula a condutância modal, o que se expressa em resistência modal positiva.
As matrizes de transformação são, em princípio, complexas e dependentes da frequência. Assim,
os modos são definidos apenas para a frequência que as matrizes de transformação foram calculadas.
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Nestes termos, uma única matriz de transformação calculada para uma determinada frequência não se
aplica a toda faixa de frequência. Contudo, o uso de matrizes de transformação constantes formadas
por coeficientes reais é um procedimento conveniente, e tal aproximação é possível para linhas aéreas
de transmissão [Paul (1975), Magnusson (1973)], com um certo grau de simetria.
O modelo de linha apresentado em [Marti (1982)] exige matrix de transformação real e constante,
conduzindo a resultados incorretos se uma matriz complexa for usada. Devemos levar em conta que
a matriz de transformação real e constante é uma aproximação e sempre produz erros, que podem ser
pequenos para uma faixa de frequência e consideráveis para outras faixas. Portanto, a definição da
matriz de transformação depende da faixa de frequência do estudo a que se destina. Quando a parte
real é predominante, para uma dada frequência, a parte imaginária pode ser ignorada desde que seja
aceitável esta norma. Alguns procedimentos para definir as matrizes de transformação aproximadas
reais e constantes são propostas em [Dommel (1992), Paul (1975)].
4.3 Configurações Idealmente Transpostas
Considere uma linha trifásica simples idealmente transposta, também denominada linha balance-
ada (onde o comprimento da seção de transposição é muito menor que ¼ do comprimento de onda,
λ, das freqüências envolvidas no estudo). Uma linha balanceada é caracterizada por ter, nas matrizes
de parâmetros, os elementos da diagonal principal iguais entre si, bem como os elementos fora da
diagonal principal iguais entre si.
Considerando as fases de uma linha continuamente transpostas, ou transpostas a intervalos sufi-
cientemente curtos (a figura 4.1 mostra um ciclo do esquema de transposição) para aproximar esta
condição, existem 3modos de propagação, dos quais 2 são iguais. Algumas simplificações podem ser
observadas, possibilitando assim o uso da média dos elementos nas matrizes de parâmetros (exemplo
































(zik + zkm + zmi)













Seção 1 Seção 2 Seção 3
Fig. 4.1: Esquema de transposição para uma linha trifásica
O mesmo desenvolvimento se aplica à matriz admitância transversal.
Assim, algumas simplificações podem ser consideradas no produto matricial P = ZY :
Zfij =
{
Zfp i = j
Zfm i 6= j
Y fij =
{
Y fp i = j
Y fm i 6= j
Pij =
{
Pp i = j
Pm i 6= j
o subscrito p e m nos elementos denota respectivamente próprio e mútuo. A matriz P , apresenta,
então, a seguinte estrutura







Estas suposições reduzem os cálculos, uma vez que a matriz de transformação para a tensão e
corrente são identicas, Tv = Ti = T , e não são únicas. Para este caso particular de linhas idealmente
transpostas, os autovalores λ são definidos como segue:









γ22 = λ2 = (Z
f
11 − Zf12)(Y f11 − Y f12)
γ23 = λ2
(4.12)
O conjunto de autovetores associados ao conjunto dos n−1múltiplos (idênticos) autovalores pode
ser convertido em um outro conjunto de autovetores, através de uma transformação não-singular, man-
tendo a capacidade de desacoplar as equações de segunda ordem. Assim, a matriz de transformação
T deve satisfazer as seguintes condições:
T =








 ⇒ { x1 + x2 + x3 = 0
y1 + y2 + y3 = 0
(4.13)
os vetores [x1, x2, x3]t and [y1, y2 , y3]t devem ser linearmente independentes.
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Para este caso particular de linhas idealmente transpostas existe um número infinito de sistemas de
coordenadas que correspondem a estas condições, alguns bastante utilizados em problemas elétricos.
Uma possível relação para (4.5) e (4.6) que satisfaz às condições acima é a matriz TS de compo-
nentes simétricas (4.14), aplicável na transformação das matrizes de parâmetros. Esta transformação
envolve coeficientes complexos introduzindo elementos complexos nas equações de estado. Outra
transformação possível é através da matriz TK de Karrenbauer (4.15) que é real, já usada em versões
anteriores do BPA EMTP, porém não atende à propriedade (4.7) onde a inversa da matriz de trans-
formação é igual à sua transposta (T−1 = T t), o que define e assegura a ortogonalidade da matriz
de transformação. Esta propriedade é importante, pois faz da linha transposta um caso especial de
linha não transposta. O sistema que satisfaz as restrições, atende à propriedade de ortogonalidade,
além de ser constituído por coeficientes reais, é definido por [Clarke (1943)], denominado sistema de
componentes αβ0 e representado pela matriz de transformação racionalizada de Clarke TClk (4.16).
A transformação de Clarke é igual para tensão e corrente, independente da frequência, independente
da geometria específica e bem adaptada às geometrias construtivas freqüentes de linhas. Os modelos



















































Estas relações matriciais (quando calculadas por transformação em componentes simétricas, atra-
vés de Karrenbauer ou componentes αβ0), no caso especial de linhas transpostas, conduzem às mes-
mas matrizes diagonais (mesmos autovalores) com relação aos parâmetros Z e Y da linha transposta.
Contudo, o mesmo não ocorre quanto às variáveis modais tensão e corrente, uma vez que a transfor-
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mação destas, por exemplo, em componentes simétricas ou componentes αβ0 resultam em valores
distintos, podendo tornarem-se valores complexos no caso de componentes de simétricas:
Z 0αβ = Z 0+− ↔ Y 0αβ = Y 0+−
Vm 0αβ 6= Vm 0+− ↔ Im 0αβ 6= Im 0+−
Em programas de simulação de transitórios é mais conveniente o uso de matrizes reais como
matriz de transformação fase-modo-fase, onde todas as variáveis envolvidas são reais, sendo a matriz
de transformação de Clarke real e bem ajustada a este tipo de estudo por ser ortogonal (característica
que facilita o manuseio e precisão dos cálculos matriciais) e largamente usada em programas para
estudo de transitórios eletromagnéticos.
4.4 Linha Não Transposta com Simetria Vertical
Suponha que a linha trifásica simples apresente um plano de simetria vertical, com uma fase
central tomada como referência e fases externas simétricas, tendo um cabo pára-raios no plano de
simetria ou dois cabos pára-raios simétricos em relação à fase central, figura 4.2. Esta configuração
produz matrizes Zf , Y f e P com o seguinte formato:
Fig. 4.2: Representação de linha trifásica simples
P =





Esta forma é válida se os efeitos dos cabos pára-raios forem incorporados às matrizes Z e Y .
No intuito de simplificar a equação (4.8), uma matriz K é utilizada para transformar a matriz
(P − λI) em uma matriz particionada em dois blocos [Wedepohl (1963)], com rank (n − 1)/2 e
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(n + 1)/2. Cada determinante destes blocos separadamente deve ser zero. Deste modo, o polinômio
característico é fatorado para melhor definir os autovetores de um sistema com plano de simetria e
número ímpar de fases. O determinante de um produto matricial é igual ao produto dos determinantes
das matrizes, assim
det(P − λI) = detK−1(P − λI)K
sendo K uma matriz regular, arranjada para multiplicação em conformidade com P , que decompõe
(4.9) em duas submatrizes de rank (n+ 1)/2 e (n− 1)/2 respectivamente.
P tvk = λkI tvk
K−1PK K−1tvk = K
−1λkIK K
−1tvk
K−1(P − λk I)K t′vk = 0 (4.18)
onde t′vk = K
−1tvk
Sendo a matriz P na forma apresentada em (4.17), e aplicando o procedimento (4.18) descrito
acima, obtém-se a seguinte partição em (4.9):
det

 a− λ 2d 0d b− λ+ c 0






d b− λ+ c
]
det(b− λ− c) = 0 (4.19)













a+ b+ c−√(−a+ b+ c)2 + 8d2]
λ3 = b− c
A matriz de transformação de Clarke pode ser aplicada neste caso de linhas com plano de simetria
vertical [Faria and Briceño (1997), Tavares (1998), Tavares et al. (1999a)]. Escolhida a fase central
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como referência, a componente β é um modo exato (não havendo acoplamento entre este e as demais
componentes) embora as componentes α e homopolar apresentem termos mútuos (αh e hα). A












(2a+ b− 4d+ c)




(a+ 2b+ 4d+ 2c)




(a− b+ d− c)
Para uma linha não transposta com plano de simetria vertical os termos próprios Pα e Pβ , da
matrix impedância modal, são aproximadamente iguais. Os termos mútuos Phα e Pαh, entre os modos
α e h, em valor absoluto são muito menores que os termos próprios (Ph, Pα and Pβ). Então, os
termos de acoplamento entre os modos α e h, que são obtidos através do somatório da diferença dos
termos próprios e da diferença dos termos mútuos, podem ser negligenciados, sendo os modos não
homopolar α e homopolar h tratados como quase-modos [Tavares et al. (1999a), Tavares (1998)] e o
modo não homopolar β um modo exato.
Capítulo 5
Representação de Elementos em Sistemas
Elétricos para Estudos de Transitórios
Eletromagnéticos - Solução Computacional
5.1 Introdução
Este capítulo aborda o modelamento de componentes de sistemas e distúrbios, exemplos e deta-
lhes de programação. Estas representações foram usadas de modo a organizar e montar os algoritmos
para simulação de transitórios eletromagnéticos. Contudo, não é objetivo principal do trabalho de-
senvolver um programa de simulação, e sim obter uma plataforma na qual se possa inserir o modelo
proposto para linhas de transmissão (capítulo 7) e realizar algumas comparações de desempenho. A
finalidade do estudo é, portanto, promover um novo método de representação de linhas de transmissão
para estudos de transitórios, que seja apropriado também a simuladores em tempo real.
Quantificar o comportamento transitório em sistemas de potência não é uma tarefa fácil, além de
ser dispendiosa em termos de tempo computacional. É necessário conhecer o comportamento dos
componentes do sistema quando submetidos a operações de chaveamento, condições de falta, etc., e
assim verificar se o sistema é confiável e seguro. Nesta questão, o modelamento dos componentes
do sistema é de grande importância na avaliação de transitórios [Bickford et al. (1976); Greenwood
(1991); Zanetta (2003)].
O modelo de um componente é a representação matemática do comportamento elétrico. Um
sistema elétrico envolve componentes distintos, e portanto a correta representação de tal sistema
depende do modelo de cada elemento.
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Antes dos computadores digitais tornarem-se acessíveis, apenas casos simples contendo um nú-
mero pequeno de elementos poderiam ser resolvidos manualmente. A redução de circuitos é uma
técnica que pode ser empregada para simplificar circuitos complexos, mas este recurso depende em
grande parte de conhecimento e experiência. O computador digital amplia a quantidade de técni-
cas e dispositivos que podem ser empregados com a finalidade de se pesquisar transitórios. Muitas
situações práticas são passíveis de análise apenas com auxílio computacional.
Para realizar análise de casos mais complexos foram desenvolvidos os analisadores de redes
(TNA1), usados anteriormente para estudos de fluxo de carga, determinar correntes de defeito, e
estudos de estabilidade. Estes analisadores consistem de bobinas, resistores e capacitores dispostos
de modo a reproduzir os sinais de tensão/corrente característicos dos componentes de um sistema de
potência (transformadores, capacitores em derivação e em série, reatores, cargas, linhas de transmis-
são, cabos, pára-raios). Os elementos, em escala reduzida, eram ajustados de modo a representar as
características elétricas dos dispositivos a serem analisados. Por exemplo, as linhas eram modeladas
por circuitos pi’s conectados em cascata, sendo cada circuito constituído por resistores, indutores e
capacitores, com um número suficiente de circuitos pi’s para que a natureza distribuída dos parâme-
tros da linha fosse reproduzida de forma aceitável. Quando o transitório era iniciado, correntes e
tensões se propagam no sistema em tempo real. Um estudo no TNA é dividido em ajuste do modelo
(etapa que pode consumir tempo considerável dependendo da quantidade de componentes), execução
dos testes, e análise dos resultados.
Com a alta velocidade de execução de computadores digitais e placas de processamento digital de
sinal disponíveis, simuladores digitais em tempo real estão conquistando o espaço dos analisadores
de redes.
O computador digital tem por característica a capacidade de processar grande número de dados
de modo ordenado e num curto espaço de tempo. O comportamento de um sistema elétrico durante
o transitório pode ser expresso por equações diferenciais, que descrevem as correntes nas malhas e
ramos dos sistema, e as tensões nos nós. As variáveis são determinadas com a solução simultânea
das equações por meio de integração numérica, manipulação de matrizes e dados (armazenamento,
recuperação, operação, e restauração), procedimentos que se ajustam ao processamento digital.
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O algoritmo de Runge-Kutta é uma rotina que pode ser empregada para equações diferenciais de
primeira ordem, na qual a solução é uma curva das variáveis de estado em função do tempo, sendo
aproximada por predição dos valores de v e i no instante t+∆t, conhecendo-se os valores no instante
anterior, e a taxa de variação das variáveis na proximidade do ponto.
Outra técnica é a integração numérica trapezoidal, onde o valor da integral é obtido calculando
a área (aproximada por um trapézio) sob a curva para pequenos intervalos fixos de tempo ∆t. Em
[Nelms et al. (1989)] é apresentada uma adaptação desta técnica aplicada a PC´s. O programa EMTP,
para cálculo de transitórios, aplica a regra trapezoidal para integração.
Uma alternativa de abordagem para obtenção da solução de transitórios em programas computa-
cionais é o uso da transformada de Laplace, na qual a resposta é tipicamente um quociente polinomial
em s. O processo computacional transforma o quociente polinomial numa solução no domínio do
tempo através da transformada inversa.
Quantificar transitórios em circuitos distribuídos (tais como linhas de transmissão) através de
elementos concentrados pode se tornar um processo custoso. Em [Barthold and Carter (1961)] foi
desenvolvido uma metodologia, baseada em diagrama de Lattice [Bewley (1951)], bem ajustada a
circuitos distribuídos. Porém, neste tipo de processamento os componentes concentrados (tais como
transformadores, reatores, banco de capacitores, resistores) também devem ser representados por cir-
cuitos distribuídos. O diagrama de Lattice também é usado em [Bickford and Doepel (1967)], onde
o sistema a ser analisado consiste de duas partes, sendo uma delas (que deve ser linear) representada
pela resposta ao degrau. Em [Kalra and Stanek (1973)] é apresentada uma técnica baseada no princí-
pio da superposição, que usa resposta degrau para calcular as tensões transitórias aplicando a técnica
de Lattice.
O método desenvolvido por [Battisson et al. (1967)] obtém a resposta no tempo através da trans-
formada inversa de Fourier considerando uma faixa de frequência, e permitindo o cálculo sobre qual-
quer intervalo de tempo apenas para os pontos de interesse do sistema.
A ferramenta mais usada hoje em dia, para estudos de fenômenos transitórios eletromagnéticos, é
a simulação digital. O EMTP, ATP, EMTDC e Microtran são alguns dos programas para transitórios
eletromagnéticos mais conhecidos. Muitos destes programas processam as equações diferenciais
ordinárias (associadas a elementos concentrados) com a regra trapezoidal implícita de integração,
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juntamente com os métodos para solução de ondas viajantes (baseados no método de Bergeron -
método das características) para os parâmetros distribuídos das linhas de transmissão.
5.2 Fundamentos Básicos da Solução Numérica
O modelo de processamento digital empregado no simulador implementado neste trabalho, para a
solução numérica de transitórios eletromagnéticos em sistemas mono ou polifásicos, está baseado no
método de integração trapezoidal, técnica empregada no ATP/EMTP [Dommel (1969), Dommel and
Meyer (1974)]. A solução geral para encontrar a resposta no tempo para transitórios eletromagnéticos,
em sistemas mono ou polifásicos com parâmetros concentrados ou distribuídos, é apresentada. Os
cálculos são realizados pelo método da matriz admitância nodal. A formulação é baseada no método
das características para parâmetros distribuídos e regra trapezoidal de integração para parâmetros
concentrados. A fatoração triangular ordenada com técnicas de esparsidade é usada na solução. Os
fundamentos teóricos para compreensão dos modelos elementares são aqui apresentados.
Entre os aspectos importantes nesta metodologia estão a possível inclusão de não linearidade
(que não foi efetivamente empregada no desenvolvimento do programa de simulação), aceitação de
qualquer número de manobras no circuito durante o transitório em conformidade com o critério do
mesmo, início de qualquer condição inicial diferente de zero, e grande flexibilidade em especificar
injeção de sinais de tensão e corrente de várias formas (nos exemplos testados, foram aplicadas apenas
fontes senoidais de tensão).
O computador digital não pode dar um contínuo histórico do fenômeno transitório, mas uma
seqüência de capturas instantâneas em intervalos discretos∆t. Tal discretização causa erro de trunca-
mento que pode conduzir a instabilidade numérica [Branin (1967a)]. A regra trapezoidal é preferível
para a integração numérica das equações diferenciais ordinárias (laços e ramos contendo indutâncias
e capacitâncias concentradas) por ser simples, numericamente estável, e precisa o suficiente para o
propósito.
Elementos com parâmetros distribuídos são assumidos sem perdas. Por omissão das perdas, uma
solução aproximadas (para linha ideal seria exata) pode ser obtida com o método das características.
Este método, conhecido como Método de Bergeron, foi primeiro aplicado a problemas hidráulicos
e depois a problemas elétricos. Este é um método bastante conveniente em se tratando de computa-
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dores digitais [Branin (1967b); Calahan (1972)], ao contrário do método alternativo conhecido como
Diagrama de Lattice para o fenômeno de ondas viajantes [Barthold and Carter (1961)].
O método das características e a regra trapezoidal podem ser facilmente combinados em um algo-
ritmo generalizado capaz de solucionar transitórios em uma rede tanto com parâmetros distribuídos
como concentrados. Numericamente isto conduz à solução de um sistema de equações lineares em
cada passo de tempo. Deste modo um algoritmo simples e rápido pode ser escrito. Na solução de
equações lineares, técnicas de esparsidade e eliminação idealmente ordenada [Tinney and Walker
(1969); Calahan (1972)] são incorporadas à metodologia de solução numérico-digital.
Tanto o tratamento de elementos básicos (tais como resistores, indutores e capacitores) relaciona-
dos aos parâmetros concentrados, quanto o tratamento de linhas de transmissão referente aos parâ-
metros distribuídos são aqui descritos. Os modelos são apresentados numa base monofásica, sendo
ampliados para elementos trifásicos.
5.3 Modelamento de Componentes Elementares - Sistemas Mono-
fásicos
Resistências, indutâncias e capacitâncias lineares concentradas, aparecem como partes de cir-
cuitos equivalentes que representam geradores, transformadores, seções de linhas de transmissão, e
outros componentes de um sistema de potência.
5.3.1 Resistência
As relações entre tensões e correntes em resistências não envolvem equações diferenciais, figura
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Valores muito pequenos de R podem criar problemas de precisão, uma vez que resultam em
valores elevados de 1
R
na matriz Y para soluções em regime permanente, e na matriz G para soluções
de transitórios, subjugando os efeitos de outros elementos conectados à esta resistência.
5.3.2 Indutância
Para a indutância L do ramo km, figura 5.2(a), a equação diferencial para solução de transitórios















Fig. 5.2: (a) Indutância (b) Circuito equivalente





que deve ser integrada a partir do estado conhecido em t−∆t para o estado não conhecido t:
















onde a fonte de corrente equivalente Ikm é conhecida através do histórico (valores previamente cal-
culados):






O modelo é composto por uma resistência equivalente R = 2L
∆t
e uma fonte de corrente histórica
Ikm(t−∆t) que sintetiza as informações passadas, para atualizar as correntes e tensões no instante t,
figura 5.2(b).
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A discretização com a regra trapezoidal produz um erro de truncamento da ordem de (∆t)3. Se∆t
é suficientemente pequeno, então o erro pode decrescer por um fator de 1/8. A regra trapezoidal de
integração (5.3) é idêntica à substituição do quociente diferencial (5.2) por um quociente de diferença
central no ponto médio entre (t − ∆t) e t com interpolação linear assumida para v. O circuito
equivalente, correspondendo a (5.4) e (5.5), é mostrado na figura (5.2)(b).
5.3.3 Capacitância















Fig. 5.3: (a) Capacitância (b) Circuito equivalente










A diferença de tensão entre os nós k e m é dada por













onde a fonte de corrente equivalente Ikm é conhecida a partir do histórico:











) em paralelo com uma fonte de corrente Ikm(t −∆t) referida a infor-
mações passadas. O circuito equivalente é mostrado na figura 5.3(b). Esta forma é idêntica àquela
para a indutância, e o erro de discretização também é o mesmo.
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5.3.4 Conexão RLC Série
Se os elementos R, L e C ocorrem em pares como uma conexão série de RL, RC, LC, ou mesmo
RLC, é mais eficiente representar a conexão série como um ramo simples, reduzindo o número de
nós no sistema e conseqüentemente equações nodais.
Conexão RL












Fig. 5.4: Conexão série RL
As equações para o ramo RL considerando o nó fictício:{
vk(t)− vq(t) = Rikm(t)
vq(t)− vm(t) = L ddt ikm(t)
(5.10)
Aplicando o método de integração trapezoidal, e eliminando o nó intermediário, obtemos a equação























Para obter a equação de ramo para o caso geral de conexão série RLC figura 5.5, as quedas de
tensão são somadas, equação (5.13).
vk(t)− vm(t) = vR(t) + vL(t) + vC(t) (5.13)












Fig. 5.5: Conexão série RLC
A queda de tensão é expressa como função da corrente com as equações (5.1), (5.4) e (5.8).





















Para a atualização do termo Ikm(t−∆t), a nova corrente de ramo é calculada por (5.14), e a nova
tensão no capacitor por






5.3.5 Representação de Chaves de Manobra
Os transitórios (abertura ou fechamento de disjuntores e ocorrência de defeitos) são simulados
com a alteração do estado de chaves, figura 5.6(a), de acordo com critérios pré-definidos. As chaves
podem ser simuladas por resistências como valores ideais (R = 0 quando fechadas e R =∞ quando
abertas), ou na prática computacional por valores muito grandes ou muito pequenos (que podem
causar problemas numéricos), representando os estados, quando comparados aos demais elementos
do sistema. Alguns ramos podem estar conectados em série ou paralelo para simular propriedades
físicas. O sistema, a princípio, pode incluir qualquer número de chaves. Outra representação possível
é por meio da eliminação de nós, figura 5.6(b,c). No EMTP existem diferentes modelos de chaves,
para diferentes finalidades de estudo (chave controlada por tempo, chave controlada por tensão, chave
estatística, chave sistemática, diodo, tiristor).
Quando apenas uma chave está presente, o modo mais eficiente seria construir a matriz para a
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Fig. 5.6: Chaves (a) representação; (b) posição aberta; (c) posição fechada
chave aberta e simular a posição fechada com correntes de nó sobrepostas. Com um número maior de
chaves no sistema, é preferível reconstruir as sub-matrizes [GAA] e [GAB] (ver seção 5.5) da matriz
condutância nodal G a cada instante em que uma nova mudança ocorre. Contudo, não é necessário
repetir a fatoração triangular inteira com cada mudança. Os nós com chaves conectadas, são em geral













Fig. 5.7: Redução de matriz para nós com chaves (a) inicial; (b) depois de cada mudança de chave
A fatoração triangular (eliminação de Gauss) é efetuada para nós sem chaves, parte superior da
matriz triangular, e então interrompida. Isto separa os nós com chave dos nós sem chave, conduzindo
à formação de uma matriz reduzida para os nós com chaves (supondo inicialmente estado aberto).
Sempre que há uma mudança na posição da chave, a matriz reduzida é primeiro modificada para
refletir as atuais posições de chaves. Se o estado entre os nós k e m passa a ser fechado, tem-
se a adição das respectivas linhas e colunas para formar uma nova linha e coluna, descartando um
dos nós. Se o estado entre os nós k e m passa a ser aberto, nenhuma mudança é feita na matriz
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reduzida. A fatoração triangular da parte inferior da matriz triangular é, então, concluída. Desta
forma, a re-triangularização é restrita à parte inferior da matriz triangular. A seqüência de passos para
o procedimento descrito está incluída no fluxograma geral para transitórios eletromagnéticos, figura
5.17 (seção 5.5).
5.3.6 Fontes de Tensão e Corrente
Diferentes tipos de fontes podem ser encontrados em programas digitais, representadas por função
degrau, rampa, impulso, ou função senoidal. A maioria das fontes de tensão ou de corrente são
definidas por funções no tempo f(t).
função degrau
condição inicial = 0
{
f(0) = 0 t = t0
f(∆t) = Fmax t > t0
condição inicial = Fmax
{
f(t) = Fmax t ≥ t0
função rampa 

f(t) = 0 t < ti
f(t) = linear ti ≤ t > (ti + ts)
f(t) = Fmax (ti + ts) ≤ t > tf
f(t) = linear t ≥ tf
função senoidal uma das funções mais usadas

f(t) = Fmax cos(ωt+ φ) ti ≤ 0
f(t) = Fmax cos(ω(t− ti) + φ) ti > 0
com f(t) = 0 para t < ti
função dupla exponencial {
f(t) = 0 t < 0
f(t) = k(e−α1t − e−α2t) t ≥ 0
A função f(t) = 0 para a fonte de corrente significa que a fonte está desconectada do sistema
(i = 0), enquanto para a fonte de tensão implica que a fonte está curto-circuitada (v = 0).
Se uma fonte de tensão ou corrente é especificada em um nó, assume-se que a fonte está conectada
entre o nó em questão e o nó de referência (terra), figura 5.8(a,b). Uma fonte de corrente entre dois nós
deve ser especificada como duas fontes ik = f(t) e im = −f(t), figura 5.8(c). Uma fonte de tensão
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Fig. 5.8: Fontes de tensão e corrente (a,b) entre nó e ref ; (c) entre dois nós
com impedância série pode ser convertida em uma fonte de corrente em paralelo com a impedância.
A conversão de um equivalente Thevenin (fonte de tensão em série com uma impedância) para um










Fig. 5.9: Conversão Thevenin-Norton
5.4 Modelamento de Componentes Elementares com Acoplamento
Mútuo - Sistemas Polifásicos
Elementos acoplados aparecem na representação de sistemas polifásicos, tais como linhas de
transmissão e transformadores. Muitas vezes parte do sistema precisa ser equivalentado e é necessário
utilizar elementos acoplados para representar trechos de linhas existentes na região a ser equivalen-
tada.
5.4.1 Resistências Acopladas
Resistências acopladas, representadas na forma de matriz resistência de ramo [R], podem aparecer
como parte da impedância série da matriz em circuitospi polifásicos ou como representação de linhas
longas em estudos de descargas atmosféricas, figura 5.10.
As equações para resistências acopladas podem ser resolvidas supondo a matriz [R] não-singular,








Fig. 5.10: Resistências acopladas - sistema trifásico























onde Gik são elementos da matriz condutância de ramo [R]−1.
Realizando sistematicamente este processo, a matriz [R]−1 é inserida na matriz condutância G,
figura 5.11, somando em dois blocos na diagonal (bloco diagonal) e subtraindo em dois blocos fora
da diagonal.



























Fig. 5.11: Contribuição de resistências acopladas na matriz condutância
5.4.2 Indutâncias Acopladas
Indutâncias acopladas são usadas para representar circuitos acoplados magneticamente, transfor-
madores, equivalentes de Thevenin e parte indutiva de circuitos pi polifásicos (figura 5.12).
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Fig. 5.12: Indutâncias acopladas
Para solução de transitórios, o caso escalar (monofásico) é generalizado para o sistema matricial,









com a fonte de corrente equivalente Ikm conhecida do passo anterior:







A matriz indutância pode ser representada como matriz resistência equivalente: Req = 2∆t [L]. A
inserção na matriz condutância nodal G, para cálculo de transitórios, é realizada da mesma forma
descrita para a resistência acoplada.
5.4.3 Capacitâncias Acopladas
Acoplamento capacitivo, na forma de matriz capacitância de ramo [C], aparece como elementos







Fig. 5.13: Acoplamento capacitivo
A matriz capacitância [C] é simétrica. Cada elemento da diagonal principal relacionada a uma fase
é formado pela soma de todas as capacitâncias entre a referida fase e as demais, somando também a
5.4 Modelamento de Componentes Elementares com Acoplamento Mútuo - Sistemas
Polifásicos 41
capacitância entre a fase referência e a terra. O elemento fora da diagonal (mútuo) é formado pelo
valor negativo da capacitância entre as fases consideradas.
C =

 ca cab caccab cb cbc
cac cbc cc

 ← { ca = Cab + Cac + Cag
cab = −Cab
A matriz [GC ] = 1∆t [C] entra na matriz condutância G apenas no bloco diagonal de linhas e
colunas dos nós correspondentes, devido à conexão em derivação, figura 5.14.



























Fig. 5.14: Contribuição de capacitâncias acopladas na matriz condutância
As equações de ramo para o caso escalar são generalizadas para o caso com acoplamento, com





[C][vk(t)] + [Ik0(t−∆t)] (5.21)
onde a fonte de corrente equivalente Ik0 é determinada no passo anterior:
[Ik0(t−∆t)] = − 1
∆t
[C][vk(t−∆t)]− [ik0(t−∆t)] (5.22)
O subscrito “k0” indica que as correntes dos nós ka,kb,kc fluem para a terra (nó 0). As equações
para a capacitância em derivação 1
2
[C] são as mesmas, substituindo o índice k por m.
Definidas as tensões de nó em um instante t, o termo do histórico deve ser atualizado:
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5.4.4 Resistências e Indutâncias Série Acopladas
Resistências e indutâncias acopladas, em conexão série, aparecem como parte de circuitos pi







Fig. 5.15: Resistências e indutâncias acopladas
A derivação das equações de ramo para esta conexão série é similar à apresentada para o caso

























A matriz [GRL] é inserida na matriz admitância nodal de maneira análoga à seção 5.4.1.
5.5 Equações Nodais
Uma solução digital para transitórios é necessariamente um procedimento passo a passo que
ocorre ao longo do eixo tempo com um passo fixo ou variável ∆t. Assumimos aqui um passo fixo.
Começando a partir das condições iniciais em t = 0, o estado do sistema é encontrado em t = ∆t,
2∆t, 3∆t, ..., até o tempo máximo tmax. Enquanto resolve para o estado em t, os estados anteriores
em t−∆t, t− 2∆t, . . ., são conhecidos. Uma porção limitada deste histórico é necessária no método
das características (Bergeron), que é usado para linhas de transmissão, e na regra de integração trape-
zoidal aplicada para parâmetros concentrados. No primeiro caso, deve-se referir a um período curto
de tempo retroativo, igual ao tempo de tráfego da linha. No último caso, deve-se referir apenas a um
passo anterior. Com o registro deste histórico, as equações de ambos os métodos podem ser repre-
sentadas por sistema de impedâncias equivalentes simples. Uma formulação nodal do problema pode
ser derivada a partir deste sistema.
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Cada nó do sistema pode ser tratado da mesma maneira, o que leva a equações similares. Com
todos os elementos do sistema substituídos por impedâncias equivalentes, como nas figuras 5.1-5.11,
as equações nodais são determinadas. O resultado é um sistema de equações algébricas lineares que
descrevem o estado do sistema no tempo t:
[G][v(t)] = [i(t)]− [I] (5.26)
com
[G] matriz condutância nodal;
[v(t)] vetor coluna de n tensões nodais no tempo t;
[i(t)] vetor coluna de correntes injetadas nos nós (fontes de correntes especificadas entre o nó Ref e
o nó especificado);
[I] vetor coluna de valores do histórico, que é composto de fontes de corrente equivalentes I
conhecidas (dos passos anteriores).
A matriz condutância [G] é simétrica, real e permanece inalterada enquanto ∆t for fixo. É prefe-
rível, mas não obrigatório, trabalhar com tamanho de passo fixo∆t. A formação de [G] segue a regra
para formação da matriz admitância nodal para análise em regime permanente.
Na equação (5.26), parte das tensões são conhecidas (conduzindo à tensão nos nós relacionados)
e outras não. Subdividindo os nós em um subconjunto A das tensões não conhecidas e subconjunto
B das tensões conhecidas, e efetuando a subdivisão das matrizes e vetores adequadamente, obtemos



















a partir da qual o vetor não conhecido [vA(t)] é encontrado pela solução de
[GAA][vA(t)] = [Itotal]− [GAB][vB(t)] (5.28)
onde [Itotal] = [iA(t)]− [IA]
Isto corresponde à solução de um sistema de equações lineares em cada passo de tempo com
uma matriz de coeficientes constantes [GAA], para um ∆t fixo. O lado direito em (5.28) deve ser
recalculado em cada passo de tempo.
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5.5.1 Método Computacional
A equação (5.28) é melhor resolvida por fatoração da matriz expandida [GAA],[GAB], antes de
entrar no laço de iterações em função do tempo. O mesmo processo é estendido ao vetor [Itotal] em
cada passo de integração no tempo, na solução iterativa (forward solution), seguida pela substituição
recursiva (back substitution), na obtenção do vetor [vA(t)], figura 5.16. Poucos elementos em [GAA]
e [GAB] são diferentes de zero e esta esparsidade é aproveitada pelo armazenamento apenas dos
elementos diferentes de zero na matriz triangularizada. O tempo computacional e armazenamento de
dados podem ser otimizados com um esquema de eliminação ordenada [Tinney and Walker (1969)].
GAA GAB x =
(2) (1) Inicialmente:
Fatoração triangular
Em cada passo de tempo:
(1) forward solution
(2) back substitution
Fig. 5.16: Rotina de solução para equações lineares
Alguns programas são baseados em topologias restritas, por exemplo sistemas nos quais os nós
são conectados por linha sem perdas, e parâmetros concentrados são alocados somente entre os nós
do sistema e o nó de referência (Ref), tornando a matriz [GAA] diagonal. As técnicas de esparsidade
conduzem a esta simplificação sem apresentar restrições quanto a topologia do sistema.
A construção do vetor coluna [Itotal] é uma questão de gerenciamento de dados. Os estímulos, na
forma de fontes de corrente especificadas iA(t) e informações de passos anteriores [IA], são inseridos
no vetor [Itotal] antes de dar seqüência à solução direta ("forward solution"). Depois de [Itotal] ter
sido atualizado, usando as tensões disponíveis do passo de tempo anterior, os valores das fontes de
tensão especificadas [vB(t)] são inseridos em [v(t)]. Tais valores podem ser lidos a partir de arquivos
de dados passo a passo, ou calculados a partir de funções padronizadas.
Depois de calcular o vetor de tensão [vA(t)], os dados do histórico são atualizados enquanto o
vetor [Itotal] é reconstruído para a próxima iteração. O fluxograma, figura 5.17, indica os proces-
sos envolvidos nos cálculos de transitórios. O detalhamento, tanto dos processo quanto dos mode-
los empregados no programa, pode ser encontrado em [Dommel (1984),Dommel (1992),Dommel
(1969),Dommel and Meyer (1974)].
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Alterar matriz reduzida para específicos estados de
chaves;?Construir?parte?inferior?matriz?triangular
Se elementos não lineares:
Encontrar?[z]
Atualizar  histórico, Inserir – [I A ]?dentro
de?[ I total ] e definir correntes de saída
t?=?t?+ D t
t?> tmax ?
Ler ou calcular tensões e correntes especificadas; inserir
tensões dentro de [e(t)]; adicionar correntes dentro de [ I total ]
Solução direta em [ I total ]?com?parte?superior?da?matriz?triangular
Parar
Refletir posições de chaves em [ I total ]??e?[ eB(t)]
Solução direta adicional em [ I total ]?com?parte?inferior?da?matriz?triangular
Substituição recursiva; e j = e i se?chave?j – i?fecha?e?i?>?j







Fig. 5.17: Fluxograma para programas de transitório
Este algoritmo foi utilizado na construção do simulador, cujo objetivo é servir como base de
comparação entre alguns modelos de linha transmissão presentes no EMTP (Capítulo 6) e o modelo
proposto no trabalho, descrito com maiores detalhes no Capítulo 7.
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5.6 Precisão
Para chegar em (5.28), aproximações devem ser feitas apenas para indutâncias e capacitâncias
concentradas. A regra trapezoidal de integração, usada para parâmetros concentrados, é considerada
adequada para propósito prático, especialmente se o sistema tem poucos elementos concentrados.
Comparados com a alternativa de aproximação de stubline [Barthold and Carter (1961); Johnson
(1950)], os resultados são mais precisos [Dommel (1992)]. A regra trapezoidal é bem estável numeri-
camente e tem propriedades de arredondamento quase ideal.
5.7 Considerações sobre o Armazenamento do Histórico
As fontes de corrente equivalentes I , observadas por exemplo nas figuras 5.2(b) e 5.3(b), cons-
tituem parte do histórico provenientes de passos de tempo anteriores que devem ser armazenados e
constantemente atualizados, sendo necessárias na construção do vetor [Itotal]. Para cada indutância e
capacitância, um único valor Ik,m(t−∆t) deve ser armazenado.
Na atualização de Ikm para indutâncias e capacitâncias, é mais eficiente empregar fórmulas recur-
sivas:







para indutância −→ sinal+ → G = ∆t
2L
para capacitância −→ sinal− → G = 2C
∆t
(5.30)
Essas fórmulas podem ser verificadas nas expressões de corrente em (5.5) e (5.9). Para garantir
valores iniciais corretos no primeiro passo de integração, Ikm deve ser ajustada antes de entrar no
laço de passo de tempo. As condições iniciais para tensões v(0) e para correntes i(0), são parte das
informações de entrada.
Ikm(inicial) = ikm(0)−G(ek(0)− vm(0)) (5.31)
5.8 Casos Simulados 47
O programa EMTP tem recursos que ajudam a acelerar a solução. Desta forma, uma conexão série
de resistência, indutância e capacitância é tratada como um ramo simples, seção 5.3.4. Isto reduz o
número de nós. As respectivas fórmulas podem ser derivadas por eliminação dos nós interiores na
conexão. De modo análogo, circuitos pi’s equivalentes mono ou polifásicos (com componentes série
[R] e [L], e componente em derivação [C], idênticos em ambos os terminais), podem ser tratados como
um único elemento. Se o sistema tem elementos idênticos (por exemplo, uma cascata de circuitos
pi’s), então os dados podem ser especificados e armazenados apenas uma vez.
5.8 Casos Simulados
Utilizando uma abordagem nodal, pode-se somar as correntes nos nós segundo a primeira lei de
Kirchoff. Assim, as correntes para um nó k qualquer, figura 5.18, são dadas por
ik = Yk1(vk − v1) + Yk2(vk − v2) + . . .+ Ykm(vk − vm) (5.32)





















Fig. 5.18: Conexões ao nó k
Esta formulação, estendida a todos os nós do sistema, conduz à obtenção da matriz admitância











y11 · · · · · · · · · y1m
... . . .
...
yk1 · · · ykk · · · ykm
... . . .
...
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onde, yk1 = −Yk1, . . ., ykk = (Yk1 + Yk2 + . . .+ Ykk + . . .+ Ykm), . . ., ykm = −Ykm.
Para ilustrar a aplicação do programa implementado, levando em conta a estrutura de um sistema






























Fig. 5.19: (a) Circuito genérico; (b) Circuito equivalente
Substituindo os elementos concentrados R, L e C por seus equivalentes, tem-se o circuito equiva-
lente para integração pela regra trapezoidal, figura 5.19(b). Na representação do circuito equivalente





G - matriz condutância nodal,
i(t) - fontes de corrente injetadas,
I(t−∆t) - fontes de corrente associadas a valores anteriores,
v(t) - tensões nodais que apresentam alguns nós conectados a geradores (tensão conhecida), e nós
com tensão a determinar.
Deste modo, o sistema de equações nodais pode ser colocado na forma matricial e inserido num
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A obtenção das tensões não conhecidas (realizada a cada passo de integração), tomando por base
a equação (5.28), pode ser conduzida da seguinte forma
id = Gdcvc +Gddvd





O vetor id, constituído por fontes de corrente ou informações de passos anteriores, é determinado
no processo iterativo (não sendo tratado como incógnita). O vetor vc é constituído por fontes de
tensão conhecidas. As matrizes Gdd e Gdc não se modificam durante o processo iterativo, enquanto
não houver alterações topológicas e o passo de integração ∆t permanecer fixo.
O procedimento computacional para a solução da equação (5.36), com base no algoritmo da figura
5.17 e na estrutura matricial, deve realizar as seguintes operações:





, antes de entrar no laço de integração. As matrizes são esparsas, sendo
armazenados apenas os elementos não nulos da matriz triangularizada.
Passo 2: Calcular os vetores id e Gdcvc.
Passo 3: Resolver o sistema de equações através de substituição recursiva, obtendo o vetor de tensões
vd (incógnitas).
Passo 4: Calcular as correntes nos ramos após a determinação de vd.
Passo 5: Atualizar o vetor I , que armazena valores de passos anteriores.
Alguns casos foram simulados seguindo o algoritmo computacional e a estruturação do equa-
cionamento matricial apresentados.
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5.8.1 Caso 1 - Circuito RL com Fonte CC
Considere o circuito RL na figura 5.20(a). A chave Ssw é fechada no instante de tempo t = 0.
Aplicando a lei de Kirchoff das tensões ao circuito, tem-se vL+vR = v. A forma de onda da corrente
deve satisfazer a equação diferencial L di
dt


















Fig. 5.20: (a) Circuito RL; (b) Circuito equivalente







) × (−IL20(t−∆t) + ( 1R)× [v1 = vg]
)
Sendo a excitação uma fonte contínua de vg = 6 V (circuito equivalente 5.20(b)) aplicada no
instante t = 0, os demais parâmetros valores de R = 300 Ω e L = 30 H respectivamente. A
figura 5.21 mostra a corrente no indutor como resposta à entrada. A corrente no indutor não muda
instantaneamente, indo de zero até o valor da resposta forçada if = 0, 02 A.

















Fig. 5.21: Circuito RL - resposta CC
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5.8.2 Caso 2 - Circuito RL com Fonte CA
Considere agora, alterações no sistema 5.20, onde uma fonte senoidal v(t) = V sin(ωt+φ) ideal é
aplicada ao circuito, alimentando uma carga RL com fator de potência 0, 95. Para chave Ssw atuando
no instante t = 1 ms, a resposta do circuito à esta entrada é mostrada na figura 5.22. A equação


















Fig. 5.22: Circuito RL - resposta CA
5.8.3 Caso 3 - Energização de uma Carga Monofásica
A energização de uma carga monofásica com fator de potência de 0, 95, tensão fase-fase eficaz
de 69 kV , assumindo f = 60 Hz, é apresentada na figura 5.23. O sistema é constituído por uma




69 kV ), uma indutância (L1 = 6mH) que representa a impedância
do sistema vista da barra B1, uma linha representada por circuito pi equivalente (R1 = 0, 05 Ω,
L2 = 2 mH e C1,2 = 0, 8 µF ), uma indutância (L3 = 6 mH) que representa a impedância do
transformador vista do lado de alta tensão, e a carga (R2 = 22, 61 Ω, L4 = 19, 72 mH) conectada
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Fig. 5.23: Energização de carga na barra B3






































Fig. 5.24: Circuito (a) corrente na chave; (b) tensão na barra B3
5.8.4 Caso 4 - Energização de uma Carga Monofásica Compensada
O sistema apresenta um modelo de carga simplificado (R2 = 19, 04 Ω, L4 = 37, 89 mH) com
o fator de potência sendo corrigido para 0, 95 (um capacitor C3 = 37, 56 µF é inserido em paralelo
com a carga), figura 5.25. No instante t = 0 a chave fecha conectando a carga.




































 IL1 − IC1 − IRL1IRL1 − IC2 − IL3































Fig. 5.25: Energização de carga na barra B3


































Fig. 5.26: Compensação capacitiva (a) corrente na chave; (b) tensão na barra B3
5.8.5 Caso 5 - Energização de uma Carga Trifásica
Tomando por base o diagrama da figura 5.25, e considerando agora o sistema trifásico, tendo a
carga compensada um fator de potência 0, 95 e os dados para os demais componentes descritos no
caso anterior. Neste caso os efeitos de seqüência zero não foram considerados (sistema representado
por três fontes, cada uma conectada à carga por meio de impedâncias desacopladas), a figura 5.27
ilustra a resposta para o modelo trifásico.
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Fig. 5.27: Energização de carga trifásica (a) corrente; (b) tensão
Capítulo 6
Modelos de Representação de Linhas de
Transmissão em Programas para Simulação
de Transitórios Eletromagnéticos
6.1 Introdução
Na modelagem de linhas de transmissão consideram-se os parâmetros R, L e C uniformemente
distribuídos ao longo da linha. Alguns dos parâmetros são função da freqüência. O Apêndice C
descreve o cálculo das matrizes de parâmetros para linhas de transmissão por unidade de compri-
mento, denominadas matrizes primitivas figura 6.1(b). Estas matrizes são manipuladas, incorporando
o efeito dos cabos pára-raios (procedimentos de redução, como eliminação de Gauss-Jordan). Os
subcondutores de cada fase são agrupados, por redução matricial ou cálculo do condutor equivalente.
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Os modelos básicos para a representação de linhas de transmissão, em programas para análise de
transitórios, são os modelos a parâmetros concentrados e a parâmetros distribuídos. Estes modelos
não consideram a dependência da frequência dos parâmetros longitudinais na análise de transitórios
eletromagnéticos. O método das características e a integração trapezoidal de equações diferenciais
ordinárias, são combinados de modo a viabilizar a análise no tempo de transitórios em sistemas com
parâmetros distribuídos e concentrados.
Os primeiros modelos usados no EMTP [Dommel (1984)] foram circuitos Πs em cascata, com a
representação derivada de (3.9) e (3.10).
Os modelos progrediram com a necessidade de se encontrar soluções para ondas viajantes em
estudos de descargas atmosféricas nas linhas de transmissão. Os modelos de linhas monofásicas sem
perdas eram considerados adequados, sendo utilizado o método de Bergeron (conhecido matemati-
camente como método das características), seção 6.2.2 e Apêndice A.4. Para aplicar as soluções de
ondas viajantes em estudos de surtos de manobras eram necessárias duas mudanças no modelo de
linha monofásica. Em primeiro lugar, introduzir perdas na linha, o que pode ser feito com razoável
precisão inserindo resistências R concentradas em alguns pontos ao longo da linha. Em segundo lu-
gar, estender o método a linhas polifásicas, o que foi conseguido através da transformação de variáveis
de estado de fase em variáveis de estado de modo.
Modelos a parâmetros distribuídos L e C constantes, e com resistências R concentradas tam-
bém constantes, resultam em respostas simplificadas, que podem ser utilizadas em partes do sistema
elétrico afastadas da região onde se necessita maior detalhe. Contudo, há casos onde a dependência da
frequência não pode ser ignorada, para estes alguns modelos foram desenvolvidos [Budner (1970);
Meyer and Dommel (1974); Snelson01 (1972); Semlyen and Dabuleanu (1975); Ametani (1976);
Marti (1982)].
6.2 Modelos de Linhas em Análise de Transitório
Os modelos de linha para análise de transitórios eletromagnéticos podem ser divididos em mode-
los a parâmetros concentrados (circuito pi nominal), e modelos a parâmetros distribuídos.
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6.2.1 Circuito pi Nominal
Este modelo é aplicado a qualquer número de fases e circuitos, inclusive para linhas não trans-
postas, porém a precisão depende do comprimento de cada seção (função da faixa de frequência de
interesse no estudo). O modelamento por circuito pi nominal pode ser utilizado em situações onde
o passo de integração ∆t é maior que o tempo de tráfego τ . Porém, este modelo não representa a
dependência dos parâmetros da linha em relação à frequência, e está subordinado às oscilações cau-
sadas devido aos parâmetros serem representados por elementos concentrados, sendo portanto uma
representação aproximada.
As oscilações introduzidas podem ser visualizadas na simulação de uma linha monofásica, quando
representada por 8 e 32 circuitos pi’s em cascata, figura 6.2 (dados da linha: comprimento= 320 km,
R = 0, 0376 Ω/km, L = 1, 52 mH/km, C = 14, 3 ηF/km). Para este caso, uma fonte de 10 V







8 circuitos  Pi Paramt Distribuídos32 circuitos  Pi
Fig. 6.2: Tensão na extremidade final da linha
é conectada na extremidade inicial da linha no instante de tempo t = 0, com uma indutância de
100mH em derivação conectada à extremidade final . A solução com parâmetro distribuído é também
mostrada.
Circuitos pi’s nominais proporcionam respostas razoáveis em muitos casos, são corretos para a
frequência para a qual as matrizes foram calculadas, e com razoável aproximação na faixa de fre-
quência em torno da especificada.
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6.2.2 Linha Monofásica sem perdas
Embora o método das características seja aplicável a linhas com perdas, as equações diferenci-
ais ordinárias resultantes deste processo não são diretamente integráveis [Branin (1967b)]. Por esta
razão as perdas são negligenciadas neste modelo inicial de parâmetros distribuídos. Considerando a
indutância L e capacitância C, por unidade de comprimento (parâmetros distribuídos de uma linha













Para um ponto x ao longo da linha, a solução geral é dada em função das ondas incidente (x−νt)
e refletida (x+ νt):
i(x, t) = f1(x− νt) + f2(x+ νt) (6.3)
v(x, t) = Z0f1(x− νt) + Z0f2(x+ νt) (6.4)
onde




ν - velocidade de propagação da onda ⇒ ν = 1√
LC
Sendo f1(x−νt) e f2(x+νt) funções arbitrárias das variáveis (x−νt) e (x+νt), a interpretação
física de f1(x − νt) é uma onda viajando a uma velocidade ν no sentido positivo de x, e f2(x + νt)
uma onda em direção contrária.
A relação entre as expressões (6.3) e (6.4), obtida por manipulação algébrica, é definida por
v(x, t) + Z0i(x, t) = 2Z0f1(x− νt)
v(x, t)− Z0i(x, t) = −2Z0f2(x− νt) (6.5)
Se os argumentos das funções forem constantes, então a relação (6.5) também será constante.
Por exemplo, para um observador fictício viajando ao longo da linha com velocidade ν constante, a
distância percorrida x = l será constante, tanto para a onda incidente quanto para a onda refletida,
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Uma onda partindo do terminal k no instante (t − τ) com valor
(
vk(t − τ) + Z0ikm(t − τ)
)
, ao





onde o sinal negativo deve-se à corrente imk ter direção contrária a ikm. Uma vez que estes valores









vm(t) + Im(t− τ)
(6.7)
onde os termos do históricos Ik e Im, em valores previamente calculados a partir de passos anteriores
(levando em conta o tempo de trânsito t− τ ), são representados por fontes de corrente equivalentes.{
Ik(t− τ) = − 1Z0vm(t− τ)− imk(t− τ)











Fig. 6.3: (a) Linha sem perdas (b) Circuito equivalente da linha
A figura 6.3(b) mostra o correspondente circuito de impedância equivalente, que descreve a linha
sem perdas 6.3(a) nos seus terminais. Nesta representação, os terminais não estão topologicamente
conectados. As condições na outra extremidade da linha são vistas indiretamente, considerando um
atraso de tempo τ , através das fontes de corrente equivalentes Ik e Im.
Os termos do histórico para a linha devem ser armazenados considerando um período de tempo
igual ao tempo de trânsito. A solução é exata, para a linha sem perdas, contanto que o tempo de
trânsito τ seja inteiro múltiplo do passo de integração ∆t. Caso contrário, então a interpolação linear
deve ser empregada (Apêndice F). A interpolação linear é uma aproximação razoável para muitos
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casos, desde que as curvas sejam mais suaves que acentuadas (descontínuas). O efeito da interpolação
é mostrado na figura 6.4, para τ inteiro múltiplo de ∆t (∆t = 9.324 µs), e τ não sendo inteiro
múltiplo de ∆t (∆t = 10 µs).







D =  9,324t m S D =  10t m S
Fig. 6.4: Efeito da interpolação linear
6.2.3 Linha Polifásica Sem Perdas
O método para linhas monofásicas, equações (6.7 e 6.8), pode ser estendido para linhas polifási-
cas, sendo válido se os escalares forem substituídos por vetores [v], [i] e matrizes [L], [C]. As equações













A solução das equações (6.9) e (6.10) não é direta, em virtude da presença de elementos fora
da diagonal nas matrizes, que ocorre devido ao acoplamento mútuo entre as fases. Esta dificuldade
é superada se as variáveis de fase são transformadas em variáveis modais, o que pode ser feito por
transformações de similaridade, que produzem matrizes diagonais em equações modais [Hedman
(1965a,b, 1971); McElroy and Smith (1963)]. Este problema está relacionado aos autovalores das
matrizes.
Cada uma das equações independentes no domínio modal, pode ser resolvida aplicando o modelo
para linha monofásica (seção 6.2.2), usando o tempo de tráfego modal e a impedância de surto modal.
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Para resolver as equações de linha juntamente com o restante dos componentes do sistema, que são
definidos em quantidades de fase, as equações modais devem novamente ser transformadas em quan-
tidades de fase, seguindo o esquema da figura 6.5. As matrizes de transformação, que realizam a
transição fase-modo-fase, são geralmente distintas para tensão e corrente. Depois de determinadas












































= T−1v [L][C]Tv︸ ︷︷ ︸
γ2
[vm] = γ2 [vm]
d2 [im]
dx2
= T−1i [C][L]Ti︸ ︷︷ ︸
γ2
[im] = γ2 [im]
(6.12)
A matriz γ2 diagonal, corresponde à matriz dos autovalores. Para uma linha continuamente trans-
posta, a matriz γ2 apresenta dois autovalores iguais associados aos modos não homopolares e um
autovalor distinto associado ao modo homopolar, e são usados para obter n autovetores linearmente
independentes. Neste caso, as matrizes de transformação não são únicas, e Tv = Ti. Os modelos
de parâmetros distribuídos, para linhas balanceadas, presentes no EMTP [Dommel (1984)], usam
transformações para componentes hαβ [Clarke (1943)].
Para linhas não transpostas com elevado grau de assimetria, as matrizes de transformação devem
ser calculadas [Hedman (1965a)]. Em linhas não transpostas mas com plano de simetria vertical, a
matriz de Clarke confere uma boa aproximação para o problema [Tavares et al. (1999a,b,c),Tavares
et al. (2001),Tavares (1998)].
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Para uma linha trifásica, com as equações de onda desacopladas, o modelo de linha monofásica
sem perdas é então aplicado, seguindo a notação da figura 6.5. Cada modo é descrito como estabele-
























onde cada termo do histórico Imk e I
m
m , tomando o modo α como exemplo, são quantificados como
em (6.8). Os demais modos são tratados de forma semelhante.

Imαk(t− τα) = −(
1
Zm0α
)vmαm(t− τα)− imαmk(t− τα)
Imαm(t− τα) = −(
1
Zm0α
)vmαk(t− τα)− imαkm(t− τα)
(6.14)
Uma vez que o tempo de trânsito τ é diferente para cada modo de propagação, os vetores de
armazenamento dos termos do histórico terão dimensões diferentes.
A interface entre as equações (6.13) e o restante do sistema se dá com a transformação de quanti-
dades de modo em quantidades de fase, através da equação (6.11), com a matriz admitância de surto
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Para incluir as equações (6.15) no sistema de equações nodais (5.26), a matriz admitância de surto
[Y f0 ] (de dimensão 3 × 3) é inserida em dois blocos na diagonal, como indicado na figura 6.6. Os
termos do histórico ([Ifk ] e [I
f
m]), são inseridos em suas respectivas linhas, no lado direito da equação
nodal com sinal negativo. A matriz admitância de surto é inserida na matriz [G] antes de iniciar o
laço de passo de integração, e os termos do histórico devem ser adicionados no lado direito (em suas
respectivas linhas) a cada passo de integração.
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Fig. 6.6: Inserção de uma linha trifásica no sistema de equações
6.2.4 Linha Monofásica e Polifásica com Resistências Série Concentradas
Linhas com perdas, considerando a resistência série total R e desprezando a condutância em
derivação (G = 0), podem ser modeladas com razoável precisão intercalando seções de linhas sem










Fig. 6.7: Representação de linha com resistências concentradas
A representação mais simples, utilizando esta aproximação, é constituída por uma seção de linha
sem perdas, acrescida de duas resistências concentradas R
2
inseridas nos terminais da linha. A equação
para este modelo tem a mesma forma da equação (6.7), porém os valores da impedância de surto e




vk(t) + Ik∗(t− τ) (6.16)
onde 

Z0∗ = Z0 +
R
2
Ik∗(t− τ) = − 1Z0∗
(
vm(t− τ) + (Z0 − R2 )imk(t− τ)
) (6.17)
No programa EMTP, o modelo é implementado concentrando as resistências em três pontos: R
4
em cada um dos terminais k e m da linha, e R
2
no ponto central, como na figura 6.7. Nesta abordagem,
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a equação (6.16) permanece inalterada, e a impedância de surto modificada é calculada por




Os termos do histórico apresentam uma alteração maior, tornando o cálculo mais complicado que
em (6.17), na medida em que encerra condições de ambos os terminais da linha em t− τ .

















A resistência total pode ser inserida em mais de três pontos, subdividindo a linha em seções
menores. A figura 6.8 apresenta o mesmo caso descrito na seção 6.2.1, sendo a linha aqui representada
por parâmetros distribuídos e resistências série em 1 seção, 32 seções e 100 seções. Os resultados
1 Seção : 20 Seções : 100 Seções :







Fig. 6.8: Diferentes quantidades de seções
foram praticamente idênticos para resistências concentradas inseridas ao longo da linha em 3, 65 e
201 pontos, relacionados à quantidade de seções representando a linha.
Os resultados não mudam muito se o número de pontos de inserção de resistências concentradas
é aumentado, e o tempo de trânsito for múltiplo inteiro do passo de integração, contanto que R¿ Z0
[Dommel (1992)].
Para linhas polifásicas, as resistências não aparecem explicitamente como ramos, mas estão in-
cluídas nas equações (6.16,6.18,6.19) para cada modo.
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6.3 Precisão
Linhas sem perdas são tratadas rigorosamente. Na prática, um erro de truncamento é introduzido
por uma linha sem perdas quando o seu tempo de tráfego τ não é um inteiro múltiplo de ∆t. Então
algum tipo de interpolação torna-se necessário no cálculo de Ik(t− τ) e Im(t− τ). Uma opção seria
a interpolação linear, porque na maioria dos casos práticos, as curvas vt e it são mais suaves que
descontínuas.
Os erros de interpolação são mais severos quando a linha é representada com resistências con-
centradas e dividida em várias seções, com o τ de cada seção não sendo inteiro múltiplo de ∆t, pois
neste caso (descrito na seção 6.2.1) há o acúmulo dos erros de truncamento, figura 6.9.







1 Seção : 20 Seções : 100 Seções :
Fig. 6.9: Acúmulo de erros de interpolação
Para casos com descontinuidades esperadas, outra opção é arredondar o tempo de trânsito τ para
o próximo inteiro múltiplo de ∆t.
A escolha do ∆t não é crítica, visto que as oscilações de alta frequência são ainda representadas
por um número adequado de pontos. Mudanças em ∆t influenciam primeiramente a posição de fase
das oscilações em alta frequência. A amplitude permanece inalterada. A figura 6.10 mostra o resulta
da simulação de uma onda quadrada de amplitude 10 V por 4, 5 ms viajando numa linha de trans-
missão (parâmetros descritos na seção 6.2.1) representada por 32 circuitos pi, aplicando diferentes
passos de integração (25 µs e 50 µs).
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----50 ms -----25 msD Dt t
Fig. 6.10: Influência de ∆t.
6.4 Considerações sobre o Armazenamento do Histórico e Condições
Iniciais
Para uma linha de transmissão, os valores Ik e Im são calculados para ambos os terminais, e
devem ser armazenados para (t − ∆t), (t − 2∆t), . . ., (t − τ). Uma vez que τ é determinado
pelos parâmetros da linha, deve-se integrar com um passo fixo ∆t submúltiplo de τ (caso contrário,
realizar interpolação) e acumular Ik e Im para os τ
+
∆t
passos anteriores. Estes valores são armazenados
em uma lista dupla, onde a fração em cada linha tem seu comprimento ajustado para seu tempo de
trânsito específico τ+, aumentado para o próximo inteiro múltiplo de ∆t. Para linhas trifásicas, são
necessárias três seções com tamanhos diferentes na lista de termos do histórico, uma vez que os





































































Fig. 6.11: Armazenamento para os termos do histórico de linhas de transmissão
os registros dos termos do histórico devem ser atualizados. Inicialmente, os valores anteriores a τ+
são descartados do vetor. Então, os novos valores de Ik e Im são calculados e inseridos na lista. No
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EMTP, em vez de alteração física dos valores, o ponteiro do endereço inicial da lista é elevado em
uma posição [Branin (1967a); Dommel (1992)].
Os valores iniciais para Ik e Im devem ser dados para t = 0, −∆t, −2∆t, . . ., −τ . A necessidade
de se conhecer além de t = 0 é uma conseqüência do armazenamento das condições iniciais. Se as
condições forem também dadas ao longo da linha em incrementos ∆t do tempo de trânsito, então os
valores iniciais em t = 0 seriam suficientes. Para condições iniciais igual a zero, o vetor de termos
do histórico é ajustado para zero. Para condições em regime, os termos históricos são calculados
considerando a condição em t = 0.
6.5 Parâmetros de Linha Dependentes da Frequência
O efeito pelicular e o retorno pela terra tornam os parâmetros da linha ([L] e [R], matrizes de
elementos resistivos e indutivos) dependentes da frequência [Carson (1926); Hedman (1965a)].
Em lugar de um valor do histórico, várias medidas calculadas irão entrar no cálculo de Ik e Im.
Os valores deveriam ser escolhidos de modo a combinar com o espectro de frequência derivado da
fórmula de Carson e impedância interna ou de medições na linha.
Para ilustrar a dependência na frequência, apresentamos os gráficos (figuras 6.12-6.16) referentes
ao cálculo dos parâmetros, considerando a faixa de freqüência de 10 Hz a 1MHz, de uma linha
trifásica circuito simples de 230 kV , com 3 condutores por fase e 2 cabos pára-raios (ver tabela 6.1),
e resistividade do solo ρ = 2000 Ω.m.
Considerando a hipótese de que a linha seja transposta em trechos pequenos, se comparados a ¼
de λ (comprimento de onda), a matriz impedância pode ser representada por um único termo próprio
e um único termo mútuo. Nestas condições de simetria das matrizes de parâmetros de fase, qualquer
que seja a relação matricial aplicada (pois existe um número infinito de sistemas capaz de desacoplar
as equações) têm o mesmo resultado para as matrizes de parâmetros modais. A transformação fase-
modo, neste caso, conduz a modos exatos, existindo dois modos distintos, sendo o modo α igual ao
modo β. O ATP solicita os valores dos parâmetros em componentes de seqüência, mas internamente
usa a matriz de Clarke como matriz de transformação modal [Dommel (1992)].
Nas figuras 6.12 a 6.14 estão apresentadas a resistência, indutância e o módulo da impedância
longitudinal por unidade de comprimento. Verificamos que para o modo homopolar (h) a resistência e
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1 0,74 0,0614 2,959 -10,229 19,962 1
1 0,74 0,0614 2,959 -9,772 19,962 1
1 0,74 0,0614 2,959 -10 19,567 1
2 0,74 0,0614 2,959 -0,229 24,865 1
2 0,74 0,0614 2,959 0,229 24,865 1
2 0,74 0,0614 2,959 0 24,469 1
3 0,74 0,0614 2,959 9,772 19,963 1
3 0,74 0,0614 2,959 10,229 19,963 1
3 0,74 0,0614 2,959 10 19,567 1
0 0 3,51 0,9144 -8,65 31,367 70












































Fig. 6.12: Resistência [Ω/km] em função da freqüência [Hz]
a indutância por unidade de comprimento apresentam dependência com a freqüência mais acentuada.
Para os modos não homopolares, a dependência com a freqüência existe mas é mais atenuada. Esta
dependência torna-se acentuada em freqüências acima de 100 Hz devido ao efeito pelicular para
condutor de fase utilizado, sendo que em freqüências mais elevadas a parcela referente ao retorno
pelo solo torna-se dominante.


























































































Fig. 6.14: Módulo da Impedância [Ω/km] em função da freqüência [Hz]
Como a linha é transposta os produtos ZY e Y Z são iguais, sendo a matriz γ2 associada aos
autovalores λ. Os valores absolutos das partes reais dos autovalores para cada modo (figura 6.15) de-
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Fig. 6.16: Matriz γ2 de autovalores - eixo imaginário - [km−2] em função da freqüência [Hz]
terminam uma separação entre o modo homopolar dominante e os modos não homopolares, contudo
os valores absolutos das partes imaginárias dos autovalores (figura 6.16) tendem a se aproximar nas
freqüências mais elevadas. A ordem de grandeza da parte imaginária é muito superior à da parte real,
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o que torna a parte imaginária dos autovalores dominante na análise.
6.6 Casos Simulados
Alguns casos foram simulados seguindo o algoritmo computacional e a estruturação do equa-
cionamento matricial apresentados.
6.6.1 Caso 1
Nesta simulação uma linha monofásica é submetida a uma excitação de uma função degrau
v(t) = 10 V . A linha de 515 km, cujos parâmetros (resistência, indutância e capacitância)
por unidade de comprimento são respectivamente R′ = 0, 0234 Ω/km, L′ = 0, 9445mH/km,
C ′ = 0, 0089 µF/km, possui em sua extremidade final uma terminação indutiva de 0, 1 H . A figura
6.17 mostra a tensão na extremidade final da linha monofásica, resultante da representação da linha
por parâmetros concentrados (32 circuitos pi em cascata), e da representação a parâmetros distribuí-
dos.
Circuitos  Pi  32 :p
Param.  Distrib  :











Fig. 6.17: Linha monofásica com terminação indutiva.
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6.6.2 Caso 2
Estimação da resposta ao degrau de um circuito de medição divisor de tensão. Para avaliar a
resposta ao degrau, o circuito de medição é representado por uma linha sem perdas (na qual, fenô-
menos de ondas viajantes ocorrem), e parâmetros concentrados (para o resistor de amortecimento Rd
e o divisor de tensão). A impedância de surto para a linha é de Z0 = 272 Ω e o tempo de trânsito
τ = 20 ηs, sendo o divisor representado por quatro seções com parâmetros CP = 5 pF , R = 232 Ω,
























Fig. 6.18: Divisor de tensão - circuito equivalente.
A resposta à entrada degrau é apresentada na figura 6.19 para diferentes valores deRd (0 Ω, 100 Ω,
300 Ω, 500 Ω).
V : R = 0 V : R = 100 V : R = 300 V : R = 500







Fig. 6.19: Resposta g(t) ao degrau para diferentes valores de Rd.
Capítulo 7
Modelo Condensado para Linhas de
Transmissão
7.1 Introdução
O modelo aqui proposto leva em conta semelhanças entre os modos não homopolares da linha,
sendo portanto indicado para linhas idealmente transpostas e linhas com plano de simetria vertical.
O método emprega vetores ortogonais e teoria de números complexos para manipular vetores de
estados no domínio modal. Este procedimento conduz à redução na dimensão dos vetores modais
de variáveis de estado (correntes e tensões) [Paz et al. (2004a,b, 2005)]. Deste modo o método é
destinado a modelos de linhas de transmissão no domínio modal, e a sua incorporação aos mesmos
é econômica em termos de tempo de processamento. Este método é aplicado a um sistema trifásico
representado através de modelo a parâmetros distribuídos. Os recursos usados conduzem a uma
redução em número de operações por iteração e alocação de estados, o que otimiza o processo e
incrementa a velocidade do processamento da simulação. Desta forma, o ganho computacional é
relevante quando consideramos a simulação digital em tempo real de transitórios eletromagnéticos.
O modelo a parâmetros distribuídos foi a representação escolhida para implementar o Modelo
Condensado no desenvolvimento do trabalho, embora não considere a dependência da frequência
dos parâmetros longitudinais. Apesar deste modelo ser uma aproximação, devido a simplicidade é
a representação mais usada em estudos eletromagnéticos. A metodologia, aqui apresentada, pode
ser estendida a modelos mais completos, que representem com maior precisão a dependência da
frequência dos parâmetros longitudinais no domínio modal.
73
74 Modelo Condensado para Linhas de Transmissão
O modelo proposto é aplicado a um sistema composto por uma linha trifásica, 500 kV, assumida
idealmente transposta (onde o comprimento da seção transposta é muito menor que o comprimento
de onda das freqüências envolvidas no estudo). A transformação de variável do modelo proposto é
efetuada através de uma matriz de transformação de Clarke modificada complexa Tmod, assim de-
nominada por ser obtida através do produto matricial entre a matriz de Clarke TClk (real e invariante
com a frequência) e uma matriz M não quadrada composta de alguns elementos complexos. Os
recursos e procedimentos mencionados, bem como suas vantagens (redução do vetor de estados, e
incremento na velocidade de processamento, que conduzem à redução do tempo de processamento)
são as contribuições para a área de modelamento de linhas.
7.2 Modelo Condensado de Linha de Transmissão
A modelagem de linha de transmissão proposta é aplicada a linhas idealmente transpostas e linhas
com plano de simetria vertical [Tavares et al. (1999a)]. Nestes casos a transformação fase-modo per-
mite a representação da linha através de circuitos modais desacoplados que têm as seguintes carac-
terísticas: um modo homopolar bem definido e dois modos (não homopolares) com autovalores iguais
ou muito semelhantes, o que resulta em características de propagação idênticas ou aproximadamente
idênticas. Existem várias combinações lineares dos modos não homopolares, ou quase-modos, que
podem ser usadas. Para linhas não transpostas com plano de simetria vertical, com relação às com-
ponentes hαβ de Clarke, o modo β é um modo exato, e os modos α e homopolar constituem as
componentes que podem ser tratadas como quase-modos, denominadas quase-modo α e quase-modo
homopolar [Tavares et al. (1999a)]. Para esta aplicação a transformação de Clarke TClk [Clarke
(1943)] foi adotada devido à sua estrutura de matriz de transformação real, por ser uma matriz orto-
gonal, independente da frequência e bem ajustada a programas no domínio do tempo.
Como os modos de propagação não homopolares apresentam comportamentos similares (ou idên-
ticos), o propósito do método está baseado em utilizar um único circuito para representar ambos os
modos não homopolares. A pesquisa por uma maneira mais concisa de representar a propagação
dos sinais de estado para as componentes não homopolares (α e β) através de um único circuito é
a principal finalidade deste estudo. A solução numérica das equações diferenciais relacionadas aos
modos de propagação não homopolares deve processar ao mesmo tempo ambos os sinais, que são
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diferentes para cada modo. Ao final do processamento, os sinais devem ser recuperados sem mistura
e conseqüentemente sem perda de dados. A idéia básica é apresentada e implementada em um cir-
cuito monofásico RL simples, em seguida a metodologia é desenvolvida e estendida para a solução
de equações modais de linhas de transmissão.
7.3 Conceito Básico do Modelo
Um circuito simples RL série foi considerado na parte inicial do estudo. Duas fontes de tensão
com parâmetros distintos, amplitude do sinal e frequência, foram aplicadas a um único circuito no
mesmo instante de tempo. O modelo deve fornecer como saída dois sinais de corrente isentos de
perturbação.
Para obter o resultado desejado, os sinais de tensão (em cada instante de tempo) foram conver-
tidos em quantidade complexa através de um artifício matemático que comprime e injeta os sinais
no circuito, como representado na figura 7.2. O propósito é obter um processamento das equações
diferenciais (7.1-7.2) do circuito sem causar perda de dados (que inviabilizaria o processo) ou altera-
ção dos estados (fazendo-se necessário um algoritmo de filtragem mais refinado para reconstruir os
dados).
O artifício matemático funciona da seguinte forma: inicialmente planos distintos ortogonais (o
plano real determinado pelos vetores [1, 0] e [−1, 0], e o plano imaginário determinado pelos vetores
[0, 1] e [0,−1]), figura 7.1, gerados por vetores ortogonais1 unitários (constituídos por elementos com-
plexos), permitem a propagação dos sinais num único circuito monofásico sem haver a degradação
dos mesmos.
A figura 7.2 representa o circuito teste inicial, onde duas fontes senoidais (configuradas para
apresentar freqüências angulares diferentes ω2 = 2ω1, assim como as amplitudes E2 = 2E1) são
introduzidas, através do artifício matemático, no processamento da equação diferencial do circuito.
As quantidades das variáveis de estado não se misturam, pois os estados relacionados a cada estímulo
(representados através das fontes S1 e S2, respectivamente) estão em planos ortogonais, como pode
1Um vetor é dito ser normalizado se sua norma Euclidiana é 1 ou xtx = 1. Deve-se notar que xtx é um escalar e xxt





x1 = 0. Um conjunto de vetores xi, i = 1, 2, . . . ,m,
é dito ser ortogonal se xtixj
{
0 se xi 6= xj
1 se xi = xj
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ser visto na figura 7.1. Assim as operações efetuadas com a componente complexa não comprometem
numericamente a integridade dos sinais.
Variáveis em Planos Ortogonais (r=0) e (y=0)0 + j y
[0,1]
r + j 0
[1,0]
t
Plano Imaginario (r = 0)





















Fig. 7.2: Circuito de teste
Desta forma, as fontes são definidas respectivamente:
S1 = E1cos(ω1t+ φ)
S2 = E2cos(ω2t+ φ)
sendo
vcomp(t) = S1 + j S2





Todo sistema linear invariante no tempo, pode ser descrito por um conjunto de equações de estado
[Aidala and Katz (1980)]. O procedimento para desenvolver tais equações inicia com a escolha da
árvore própria do circuito (contendo capacitores e as fontes de tensão do circuito, e não contendo os
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indutores e fontes de corrente). As equações de estado são obtidas das equações de corrente para
os cortes fundamentais (em relação aos nós) e das equações de tensão para os laços fundamentais,
aplicando as leis de tensão e corrente de Kirchhoff. Assim, reescrevendo a equação (7.1) na forma de








Partindo da equação 7.2 e renomeando constantes e variáveis a = −R
L
, b = 1
L
, x = icomp(t) e
u = vcomp(t) respectivamente, tem-se a equação de estado em sua forma característica:
x˙ = ax+ bu (7.3)
com as condições iniciais iguais a zero: x(0) = x0 = 0.








correntes na carga RL
Fig. 7.3: Resposta do circuito RL (corrente no indutor [A])
Após ter-se aplicado a integração trapezoidal na solução da equação diferencial para o circuito
RL, juntamente com a manipulação dos sinais injetados através de álgebra de números complexos,
a resposta do circuito durante o processamento numérico é alcançada de forma conveniente (não
havendo distorções nos sinais) como esperado na simulação (figura 7.3). Os sinais de corrente foram
corretamente obtidos e podem ser separados em qualquer instante.
Ao final do processo, as operações aritméticas, efetuadas por meio de manipulação de quanti-
dade complexa, são concluídas sem afetar a solução da equação diferencial de primeira ordem do
circuito teste, não sendo observado deformação nas componentes das variáveis de estado. A mesma
metodologia é implementada para um modelo de linha de transmissão modificado, descrito a seguir.
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7.4 Estendendo o Novo Conceito para Equações de Linhas de
Transmissão
A característica dos modelos de linha de transmissão utilizando matrizes de transformação modo-
fase, conduz ao desacoplamento dos circuitos (como visto na seção 4.2 - Solução Geral para Linhas
Polifásicas), tendo um circuito associado ao modo homopolar e dois circuitos associados aos modos
não homopolares (que são idênticos para linhas idealmente transpostas e muito próximos em linhas
não transpostas mas com simetria vertical [Tavares et al. (1999a)]). O fato dos modos não homopo-
lares apresentarem este comportamento induz a buscar uma maneira mais compacta de transmitir os
sinais das variáveis de estado para as componentes não homopolares.
A utilização de critérios de ortogonalidade, na redução de vetores relacionados às variáveis de es-
tado (correntes e tensões) nos terminais da LT, foi considerada justamente por permitir a transmissão
de sinais diferentes de maneira "condensada" dentro do circuito. O esquema representativo do mo-
delo para linhas de transmissão trifásicas (transpostas ou não transpostas mas com plano de simetria
vertical) é apresentado na figura 7.4.
A aplicação da metodologia proposta aos modos não homopolares de propagação das linhas de
transmissão usa o mesmo procedimento da seção anterior. Para tanto, é necessário condensar as
duas componentes não homopolares de tensão em um único sinal de tensão, e então injetar o sinal
manipulado num circuito não homopolar único. As operações são realizadas de forma análoga para a
corrente.
Para desempenhar a condensação, uma matriz de transformação fase-modo real é requerida para
evitar qualquer operação imprópria dos vetores condensados com relação à teoria de linhas de trans-
missão. Na presente pesquisa, a matriz de transformação de Clarke TClk [Clarke (1943)] foi adotada
por ser real, ortogonal2 e bem ajustada a problemas elétricos. Depois de identificar (escolher) a
matriz de transformação fase-modo, é necessário definir uma matriz M que deve ser não quadrada,
composta por alguns elementos complexos, que possibilite condensar os modos não homopolares de
propagação. A pré-multiplicação da matriz TClk pela matriz M mencionada determina uma nova
2Uma matriz quadrada A é denominada ortogonal se todos as colunas deA são ortogonais. Assim, paraA não singular
tem-se: AtA = I e A−1 = At. O que implica AAt = AA−1 = I = AtA. Então, a inversa de uma matriz ortogonal é a
sua transposta.
Obs.: uma matriz quadrada é dita não singular se seu determinante é diferente de zero.
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matriz de transformação Tmod, cuja dimensão não é mais quadrada devido ao propósito a que se des-
tina, assumindo a dimensão da matriz M . Para o melhor entendimento do diagrama esquemático do
modelo, apresentado na figura 7.4, a tabela 7.1 indica a disposição matricial com relação à dimensão



















































a = b ® nh






Fig. 7.4: Modelo Condensado de Linha de Transmissão
A matriz de transformação modo-fase final passa a ter dimensão 2× 3 para um sistema trifásico,
e esta modificação na matriz de transformação tem o objetivo de condensar os vetores modais de
dimensão 3 × 1 para 2 × 1. Este “artifício condensador” realiza a compactação das componentes α
e β (relacionadas aos modos não homopolares) em um único elemento complexo.
As componentes α e β são manipuladas através de vetores ortogonais V1 e V2, resultando em um
sinal complexo (este é o artifício condensador para LTs). Neste sentido, empregamos tais vetores
unitários ortogonais (representados por elementos complexos) na determinação de planos ortogonais
(definidos por um ângulo θ em relação ao eixo real do plano complexo), figura 7.5, permitindo a
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Fig. 7.5: Planos ortogonais definidos por vetores ortogonais
propagação dos estados num único circuito não homopolar sem que os dados, componentes de tensão
e de corrente para os modos, sejam corrompidos. O plano ortogonal pode ter um ângulo arbitrário θ
em relação ao eixo real, como representado na figura 7.7. Não há restrições quanto ao ângulo θ.









V1 = cos(θ) + j sin(θ)
V2 = cos(θ +
pi
2
) + j sin(θ + pi
2
) = − sin(θ) + j cos(θ) (7.5)






















Fig. 7.6: Vetores unitários ortogonais
Isto resulta numa transformação de variável dada por:
V m =M T−1Clk︸ ︷︷ ︸
T−1
mod
V f = T−1mod V
f (7.6)

















Aplicando a nova matriz de transformação, o vetor modal agora tem a dimensão 2 × 1. O ve-
tor é constituído de um elemento real V mh representando a componente homopolar, e um elemento













c1 = (Va + Vb + Vc)
c2 =
√






onde Va, Vb e Vc são quantidades escalares no domínio de fase.
Para retornar às componentes de fase é necessário aplicar a transformação Tmod. Nesta conversão
a matriz N toma parte no cálculo como a pseudo-inversa da matriz M . A matriz Tmod é descrita a
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seguir:
V f = TClk N︸ ︷︷ ︸
Tmod
V m ⇒ V f = Tmod V m (7.9)
A matriz N , pseudo-inversa [Golub and Loan (1996); Wilkinson (1988)], pode ser calculada a






onde M é a matriz transposta conjugada de M .
Substituindo M na equação (7.10), conseqüentemente obtemos a matriz N , que também é não
quadrada e determinada em função dos vetores ortogonais:
N =







onde os termos V1 e V2 correspondem ao complexo conjugado dos vetores V1 e V2, respectivamente.
Após a matriz N ser efetivamente definida, a matriz de transformação modo-fase pode ser conse-



















































Vetores Unitarios Ortogonais para α e β
V1 
V2 
θ = 0 
Fig. 7.7: Vetores ortogonais V1 e V2 para θ = 0
7.4 Estendendo o Novo Conceito para Equações de Linhas de Transmissão 83
V1 = cos(θ) + j sin(θ) = 1 + j ∗ 0 = 1

































































Com efeito, é importante reforçar que o procedimento proposto pode ser aplicado a diferentes
metodologias de linhas de transmissão que representem apropriadamente a dependência da frequência
de parâmetros unitários no domínio modal. Contudo, no estudo de caso analisado na seção seguinte, a
metodologia proposta foi aplicada ao modelo a parâmetros distribuídos sem dependência da frequên-
cia (uma formulação simples porém bastante conhecida e usada). É assumido que a matriz de trans-
formação (TClk), escolhida para o modelo apresentado, é composta por elementos reais. Contudo,
esta condição não é estritamente necessária, e outras abordagens podem ser usadas, com a adequada
modificação dos algoritmos. De qualquer forma, quando os quase-modos derivados da transformação
de Clarke são suficientemente precisos, a aplicação desta metodologia é direta, não sendo necessário
a reestruturação da matriz de transformação modificada Tmod. Com esta vantagem não é necessário
usar abordagens mais específicas.
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7.4.1 Algoritmo Implementado para a Metodologia Proposta
A metodologia proposta está baseada no algoritmo contendo as seguintes etapas:
Passo 1 Ler dados de entrada.
Passo 2 Montar matriz condutância e calcular sua inversa.
Passo 3 Ajustar condições iniciais.
Passo 4 Definir matriz de transformação.
Passo 5 Calcular matriz de transformação modificada Tmod, assim como sua inversa.
Passo 6 Ler ou calcular tensões e correntes especificadas.
Passo 7 Atualizar termo do histórico para linhas de transmissão em modos, considerando vetores reduzidos.
Passo 7.1 Decomposição das correntes e tensões de fase para componentes modais através da matriz de
transformação T−1mod não quadrada, composta por elementos complexos, atuando na conversão
fase-modo dos vetores de estado.
Passo 7.2 Realizar interpolação linear, se necessário.
Passo 7.3 Calcular termos do histórico.
Passo 7.4 Converter para quantidades de fase e inserir nos vetores de termos do histórico.
Passo 8 Calcular vetores id e GdcVc.
Passo 9 Resolver o sistema de equações lineares (através de substituição recursiva, por eliminação de Gauss),
obtendo as tensões nodais.
Passo 10 Calcular as correntes dos ramos.
Passo 11 Atualizar o histórico para os demais componentes do sistema.
Passo 12 Retornar ao Passo 6.
A teoria de números complexos aplicada na redução dos vetores de estado nos terminais da li-
nha foi utilizada por permitir o processo de compressão dos diferentes sinais, das componentes não
homopolares, através de um circuito único. Neste sentido, vetores ortogonais unitários foram aplica-
dos para propagar os estados sem que os dados (sinais de tensão e corrente das componentes α e β)
tenham sido corrompidos.
Dois circuitos modais distintos foram usados, um para o modo de propagação homopolar e outro
para ambos os modos de propagação não homopolares. Neste último circuito, sinais condensados de
componentes manipuladas α e β foram injetados. A magnitude de cada componente é recuperada
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no final do processo sem mistura de sinal, pois as parcelas de α e β estão referidas a planos orto-
gonais. Por conseguinte, as operações efetuadas (integração trapezoidal e manipulação de números
complexos) com a redução dos vetores de estado não comprometem numericamente a integridade do
sinal processado.
Uma matriz não quadrada bem como sua pseudo-inversa, foram usadas nas operações de trans-
formação de similaridade para compor o vetor modal e subseqüente retorno ao domínio de fase.
7.5 Estudo de Caso
Para apresentar uma aplicação prática do modelo proposto, a estrutura do Modelo Condensado de
Linha de Transmissão foi inserida no modelo de linha a parâmetros distribuídos.
7.5.1 Descrição do Sistema
O sistema simulado consiste de uma linha de transmissão trifásica simples, 500 kV , com as
seguintes características: freqüência fundamental 60 Hz, comprimento total de 300 km. A linha
é assumida transposta com compensação reativa em derivação de 70 %. Todos os dados para este
sistema, colocados na tabela 7.2, estão referidos ao lado de alta tensão. Os dados relacionados à linha
de transmissão (parâmetros derivados de 60 Hz) estão na tabela 7.3. O diagrama unifilar do sistema
de teste (contendo fonte, impedância equivalente de curto circuito, transformador, disjuntor, linha de
transmissão e reator de compensação) e a configuração das torres para a linha de transmissão são
apresentados nas figuras 7.8 e 7.9.
Tab. 7.2: Dados do sistema
Fonte Transformador Reator
Ssc(rms) = 500kV
Reqsc = 4, 189Ω Rtr = 1, 507Ω
Xdsc = 143, 911Ω Xtr = 150, 74Ω Xsr = 935, 91Ω
Tab. 7.3: Parâmetros básicos unitários da linha
Componentes Longitudinal (Ω/km) Transversal (µS/km)
não homopolar 0, 0244 + j0, 3219 j5, 088
homopolar 0, 3221 + j1, 352 j2, 78

















Fig. 7.9: Energização - diagrama unifilar.
Alguns casos foram simulados para observar o comportamento do Modelo em um sistema com
linha transmissão os quais apresentam condições terminais distintas dos modos α, β e homopolar:
(a) Energização da linha com todos os pólos do disjuntor fechados ao mesmo instante t = 0;
(b) Energização da linha com todos os pólos do disjuntor fechados ao mesmo instante t = 0, e
supondo uma falta monofásica (fase a) para a terra (At) na extremidade final (receptor);
(c) Energização da linha com todos os pólos do disjuntor fechados ao mesmo instante t = 0, e
supondo uma falta entre duas fases (AB), não envolvendo solo, na extremidade final (recep-
tor);
(d) Energização da linha com todos os pólos do disjuntor fechados ao mesmo instante t = 0, e
supondo uma falta envolvendo duas fases e o solo (ABt) na extremidade final;
(e) Energização da linha com apenas o pólo do disjuntor referentes à fase a fechado no instante t = 0.
Os resultados obtidos na simulação (a) são apresentados na figura 7.10. A mesma simulação foi
realizada utilizando o software ATP, figuras 7.11 e 7.12, onde pode-se verificar que os resultados
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são coincidentes com a resposta do programa obtida com o MatLab. As demais simulações também
apresentaram resultados coincidentes com o ATP, e por isso torna-se desnecessário acrescentá-las no
texto (não sendo mais necessárias comparações visuais com o ATP para as simulações posteriores).











































Fig. 7.10: Energização da linha (caso (a)) - tensão na extremidade final e corrente no início da linha.



















(file caso1v.pl4; x-var t)
Fig. 7.11: Energização da linha (caso (a)) - ten-
são na extremidade final - ATP.
















i: ci: bi: a(file caso1c.pl4; x-var t)
Fig. 7.12: Energização da linha (caso (a)) - cor-
rente no início da linha - ATP.
Os resultados obtidos na simulação (b) são apresentados na figura 7.13. Neste caso o modo
homopolar aparece depois das ondas viajantes dos modos não homopolares alcançarem o ponto de
falta fase-terra ao final da linha. Após um tempo de trânsito todos os modos estão presentes no
transitório. O Modelo Condensado representou o fenômeno corretamente.
Na figura 7.14 os resultados para a simulação (c) são apresentados. Neste caso os dois modos não
homopolares aparecem depois da primeira reflexão no ponto de falta bifásica (não envolvendo solo)
ao fim da linha.
Os resultados para a simulação (d) estão apresentados na figura 7.15. Todos os modos aparecem










































Fig. 7.13: Energização da linha com falta monofásica para a terra (At) - tensão na extremidade final e












































Fig. 7.14: Energização da linha com falta bifásica (AB) - tensão na extremidade final e corrente no
início da linha.
depois da primeira reflexão no ponto de falta bifásica envolvendo a terra, na extremidade final da
linha, neste caso.
O caso (e) simula um defeito série nas fases b e c da linha, onde apenas a fase a é energizada. os
resultados para esta simulação estão na figura 7.16.
Em todos os casos simulados o modelo representou os fenômenos transitórios corretamente, pro-
pagando as tensões e correntes dos modos não homopolares corretamente, num circuito único para
o modo homopolar e num circuito condensado para os modos não homopolares. Todas as respostas
obtidas com o programa implementado são coincidentes com os resultados computados através do
ATP/EMTP.
























































































Fig. 7.16: Energização da linha (fase a apenas) - tensão na extremidade final e corrente no início da
linha.
7.5.2 Análise de Desempenho do Modelo
Tanto o modelo a parâmetros distribuídos quanto o Modelo Condensado foram implementados
numa mesma plataforma (Matlab®) para realizar comparação do tempo de processamento. O tempo
total de simulação foi de 100ms com passo de integração de 50 µs para todos os casos analisados. O
ATP é aqui empregado como referência na comparação das curvas de resposta. Os modelos conside-
ram as perdas na linha, inseridas como descrito na seção 6.2.4.
A relação rtpLT , definida como tempo de processamento do Modelo Condensado sobre o tempo
de execução do Modelo Distribuído de Linha de Transmissão (Original do EMTP), foi avaliada em
0, 76 para os casos simulados, resultando em um ganho de aproximadamente 24, 2 % no tempo de
processamento exclusivo para a linha de transmissão. Uma redução no tempo total de simulação foi
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obtida, como esperado, baseado na redução de aproximadamente ¼ do número total de operações
relacionadas à linha de transmissão.
Para a relação rtpS , referida ao tempo total de simulação dos dois métodos, foi obtido um valor de
0, 92, que implica em uma redução de tempo total de 7, 7%, considerando o caso específico simulado.
A redução do tempo total de simulação será mais significativa em estudos de sistema mais complexos
onde não apenas uma linha de transmissão (caso do sistema simulado) mas várias linhas estejam
presentes no sistema.
O simulador construído para este estudo foi bastante simples, pois o objetivo não foi o desen-
volvimento de programa de simulação, mas a implementação da metodologia proposta. O exemplo
foi escolhido para ser simples, contudo suficiente para demonstrar a economia de tempo de proces-
samento computacional. O procedimento proposto pode ser aplicado a linhas de transmissão com
representação apropriada da dependência com a freqüência dos parâmetros unitários longitudinais no
domínio modal. As linhas podem ter condições de chaveamento distintas representadas em domínio
de fase, que resulta em condições distintas para os modos α e β. Isto significa que as correntes e
tensões dos modos não homopolares são distintas entre si (iα 6= iβ , vα 6= vβ) apesar de circularem no
mesmo circuito e terem o mesmo tempo de trânsito. Como mostrado nos casos simulados, o modelo
pode ser aplicado corretamente a linhas de transmissão que tenham condições terminais distintas para
os modos α e β.
7.5.3 Avaliação Computacional das Operações com Matrizes
Com relação a número de operações aritméticas de ponto flutuante podemos dizer que, apesar de
o número complexo alocar duas vezes mais memória que o número real puro, o uso da matriz de
transformação modificada complexa Tmod reduz o número de operações efetuadas. Isto se deve ao
fato de a matriz de transformação apresentar uma dimensão reduzida, levando em conta que alguns
de seus elementos são complexos. As equações modais também experimentam uma diminuição na
quantidade de operações numéricas, pois para as componentes não homopolares, algumas passagens
são realizadas uma vez apenas. Houve redução do número de operações, mas as operações passaram
a envolver números complexos. Apesar disto o tempo de simulação foi menor, com relação às opera-
ções referentes a LT’s com o modelo tradicional.
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Foram realizados testes para avaliar o desempenho computacional do modelo proposto, em ter-
mos numéricos. Desta forma, operações foram executadas entre matrizes e vetores de estruturas
diferentes, como indicado na tabela 7.4 (mantendo relação direta com a tabela 7.1 de transformação
fase-modo-fase). No sentido de quantificar a execução das operações, foram executados laços de
100.000 operações entre matrizes e vetores, sendo estes laços repetidos 200 vezes para cada operação
relacionada na tabela 7.4.
Tab. 7.4: Estrutura de matrizes e vetores
Operações executadas Descrição
MR3×3 × V R3×1 MR - Matriz Real
MC3×3 × V C3×1 MC - Matriz Complexa
MC2×3 × V R3×1 V R - Vetor Real
MC3×2 × V C2×1 V C - Vetor Complexo
As operações típicas em programas para cálculo de transitórios eletromagnéticos ocorrem entre
matrizes e vetores constituídos por elementos reais. Inicialmente utilizamos a plataforma Matlab®
como base de comparação numérica, figuras 7.17 e 7.18. Nestas figuras podemos perceber que
o processamento numérico é mais rápido para operações realizadas com matrizes e vetores reais
MR3×3 × V R3×1, como esperado, tendo as demais operações, MC2×3 × V R3×1 e MC3×2 × V C2×1
em especial, um custo computacional de dois e três vezes maior respectivamente, pois o número
complexo necessita de um tempo de processamento maior. Apesar de demandar um tempo maior na
transformação fase-modo-fase, ainda assim o modelo condensado se mostra vantajoso no cômputo
geral de processamento para linhas de transmissão, através da redução do número de operações no
domínio dos modos.
Considerando uma linguagem de programação mais comercial, no caso utilizando o Fortran 90,
as vantagens do modelo proposto tornam-se ainda mais evidentes na medida em que o custo computa-
cional das diferentes operações consideradas, tabela 7.4, se aproxima bastante, como pode ser visto
nas figuras 7.19 e 7.20.
O objetivo destes testes não é comparar o tempo de processamento entre o ambiente MatLab® e
Fortran, mas sim demonstrar que as operações com matrizes e vetores no MatLab® (ambiente esco-
lhido para desenvolvimento do modelo) são mais favoráveis aos cálculos com elementos reais, e ainda
assim o Modelo Condensado permanece mais econômico computacionalmente, como apresentado.
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Fig. 7.17: Histograma de eventos - Matlab







































Fig. 7.18: Distribuição Gaussiana - Matlab
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Fig. 7.19: Histograma de eventos - Fortran




































Fig. 7.20: Distribuição Gaussiana - Fortran
Capítulo 8
Conclusões e Propostas Futuras
A presente tese descreve um método para compactar modelos de linha transmissão, baseados em
domínio modal, em programas do tipo EMTP. O modelo proposto leva em consideração semelhanças
entre modos não homopolares de propagação, aplicando vetores ortogonais e teoria de números com-
plexos para manipular os vetores de estado em domínio modal, reduzindo a dimensão destes vetores.
A partir dos resultados obtidos pode-se afirmar que:
• A matriz de transformação modificada de dimensão reduzida, determinada através da metodolo-
gia proposta, reduz o vetor de variáveis de estado e diminui o número de operações que en-
volvem as equações de linhas de transmissão. Como resultados das operações matemáticas,
temos pares de variáveis de estado (modais) passando por um mesmo circuito modal (referente
aos modos não homopolares).
• A metodologia proposta pode ser aplicada a qualquer modelo que trabalhe no domínio modal
(quer usando a transformação de Clarke ou até mesmo qualquer transformação de similaridade
que conduza à separação dos modos não homopolares de propagação). Na apresentação da
metodologia proposta, é assumido que a matriz de transformação fase-modo do Modelo de
Linha Condensado é composta de elementos reais. Porém, esta condição não é estritamente
necessária, e aproximações mais usuais podem ser empregadas, com a adequada modificação
do algoritmo. É também interessante que a matriz de transformação seja ortogonal, pois a
característica de ortogonalidade estando presente facilita a manipulação matricial.
• O uso de matriz de decomposição modal não quadrada conduz à aplicação de sua pseudo-
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inversa nas operações de transformação de similaridade, para compor o vetor modal, e posterior
retorno para o domínio de fase.
• Na tese a metodologia proposta foi aplicada ao modelo a parâmetros distribuídos, conhecido
mundialmente, sendo esta representação escolhida por ser uma das mais usadas em estudos de
transitórios eletromagnéticos. Como exposto, o Modelo Condensado é aplicável aos modelos
para linhas de transmissão no domínio modal, e que considerem adequadamente a dependência
da freqüência dos parâmetros longitudinais, efetuando as adaptações necessárias.
• O uso do procedimento proposto é pertinente nos casos em que os modos não homopolares são
iguais (linhas idealmente transpostas) ou tão semelhantes (linhas não transpostas com plano
de simetria vertical) que podem ser considerados idênticos em estudos específicos, nos quais o
erro desta aproximação é aceitável.
• O Modelo Condensado pode ser aplicado a linhas de transmissão que apresentem condições
terminais e condições de chaveamento distintas para os modos não homopolares, como visto
no estudo de caso.
• O modelo apresentou a resposta teórica esperada do comportamento dos modos. Todas as
respostas obtidas através do programa implementado são coincidentes com as respostas geradas
através do ATP.
• Apesar do número complexo alocar duas vezes mais memória que o número real puro, o uso
da matriz de transformação modificada complexa Tmod reduz o número de operações aritméti-
cas de ponto flutuante efetuadas. Isto se deve à matriz de transformação proposta apresentar
dimensão reduzida, em relação a matrizes convencionais, mesmo considerando que alguns de
seus elementos são complexos. As equações modais também experimentam uma diminuição
na quantidade de operações numéricas, pois para as componentes não homopolares, algumas
passagens são realizadas uma vez apenas. Neste sentido, o tempo de simulação passa a ser
menor com relação às operações referentes às linhas de transmissão.
O Modelo Condensado de Linha de Transmissão pode ser implementado no código de programas
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baseados no EMTP. Este recurso alternativo deve proporcionar uma redução no número de operações
relacionadas às linhas de transmissão executadas por iteração. Esta redução no tempo de processa-
mento é relevante e a metodologia pode ser aplicada a ferramentas de simulação em tempo real.
A seguir são apresentados alguns tópicos que poderão ser desenvolvidos dando continuidade à
presente pesquisa:
• O desenvolvimento de pacote em código Fortran, para inclusão do modelo em programas de
transitórios eletromagnéticos tipo EMTP, constitui passo importante em trabalhos futuros. O
ATP permite incorporar funções e subrotinas definidas pelo usuário em linguagem Fortran,
C, ou qualquer linguagem cujo compilador gere módulos compatíveis. A estrutura MODELS
pode ser uma opção de interface entre o ATP e o programa definido pelo usuário, ou mesmo
representar um modelo (por ser considerado também uma linguagem de alto nível).
• Estender o modelo proposto para linhas com circuitos duplos ou múltiplos, o que implicaria
uma redução acentuada no tempo de processamento.
• Analisar as variantes da matriz de transformação em substituição à matriz de Clarke, generali-
zando o processo para toda e qualquer matriz.
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Apêndice A
Métodos para Solução Computacional de
Ondas Viajantes
Computadores digitais têm sido efetivamente aplicados a uma variedade de problemas em sis-
temas de potência onde soluções conhecidas para elementos individuais são combinadas por equações
simultâneas que descrevem a interconexão elétrica dos diversos elementos que constituem o sistema.
Os fenômenos transitórios ocorrem numa escala de micro-segundos (tensão de restabelecimento
transitório inicial), mili-segundos (chaveamentos), ou ciclos (ferroressonância). Esses fenômenos são
uma combinação de ondas viajantes em linhas aéreas e cabos, e oscilações em circuitos geradores,
transformadores, e outros dispositivos.
A solução geral para linhas sem distorção pode ser expressa como uma combinação de ondas
incidentes e refletidas, tendo velocidade ν e estando sujeitas a atenuação e−αt. Para linhas sem perdas
α = 0 e as ondas são propagadas sem atenuação:
v = F1(x− νt) + F2(x+ νt)
i =
(F1(x− νt) + F2(x+ νt))
Z0
(A.1)
O estudo de transitórios eletromagnéticos é muito complexo para ser realizado “manualmente",
exceto para casos muito simples. Esta complexidade levou ao desenvolvimento de analisadores de
transitórios (TNA’s - Transient Network Analysers). Problemas de ondas viajantes eram estudados
através de métodos gráficos antes da viabilidade digital dos computadores. Programas computa-
cionais foram desenvolvidos tornando as simulações digitais mais atraentes tanto física quanto eco-
nomicamente. Basicamente duas técnicas são aplicadas em tais problemas: técnica de diagrama de
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lattice [Bewley (1951)], e método de Bergeron [Barthold and Carter (1961)].
Tanto a técnica do diagrama de lattice quanto o método de Bergeron foram adotados para solução
de problemas de ondas viajantes em programas digitais. Contudo o método de Bergeron é mais
adequado a solução em computadores digitais, e a maioria dos programas voltados a este propósito
aplicam este método. Os métodos citados são eficientes para linhas sem perdas ou distorções, assu-
mindo parâmetros independentes da frequência. Contudo em sistemas reais deve-se incorporar termos
de correção, e assim considerar aproximações que representem tais perdas e distorções, levando em
conta a dependência da frequência (se for requisitado no estudo). Em tais casos a linha deve ser
especificada com mais detalhes.
A.1 Diagrama de Lattice
O primeiro método digital proposto para solução de transitórios eletromagnéticos é baseado na
solução do diagrama de lattice. Na técnica do diagrama de lattice é mantido um registro de ondas
transmitidas e refletidas. A designação de tais partes é computada através dos respectivos coeficientes
de reflexão (o qual determina a parcela da onda que retorna) e refração (ou transmissão, o qual deter-
mina a parcela da onda que segue).


























Fig. A.2: Coeficiente de transmissão
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Tab. A.1: Tabela de coeficientes
coeficiente de reflexão coeficiente de transmissão
Tensão ρr = Zr−Z0Zr+Z0 ρt =
Zt−Z0
Zt+Z0
Corrente ρr = −Zr−Z0Zr+Z0 ρt = Zt−Z0Zt+Z0
Para representar a linha de transmissão utilizando os coeficientes de reflexão e refração, tomamos
um modelo para uma linha finita de comprimento l baseado na sua impedância característica. O tempo
de trânsito envolvido é obtido por τ = l
ν
, onde ν é a velocidade de propagação dada por ν = 1√
LC
.
Para um trecho genérico de linha de transmissão, calculados os coeficientes de reflexão e trans-
missão, a representação da propagação das ondas viajantes no tempo aplicando o método de lattice













































Fig. A.3: Propagação de ondas no tempo - Diagrama de Lattice
A partir do diagrama A.3, apresentando eixos de tensão e tempo, pode-se escrever as expressões
para a tensão nos terminais da linha:
v1(t) = v(t) + ρt1ρr2v(t− 2τ) + ρt1ρ2r2ρr1v(t− 4τ) + . . . (A.4)
v2(t) = ρt2v(t− τ) + ρt2ρr2ρr1v(t− 3τ) + . . . (A.5)
Este método é empregado em sistemas simples. Em caso de redes mais complexas, algoritmos
implementados em computador devem ser usados. Apesar de facilitar a compreensão e interpretação
física de vários fenômenos de ondas viajantes, este não é o melhor método no que diz respeito a
procedimentos computacionais.
110 Métodos para Solução Computacional de Ondas Viajantes
A.2 Método de Bergeron
O método de Bergeron não necessita dos coeficientes de reflexão e transmissão. Este método
aplica uma relação linear entre corrente e tensão (assim chamado método das características) que é
invariante quando vista por um observador fictício que viaja com a onda.
Um fenômeno transitório se propaga (figura A.4) ao longo de uma linha na forma de ondas inci-





















Fig. A.4: Propagação de ondas ao longo da linha
A razão entre tensão e corrente para ondas viajantes é a impedância característica, e o sinal nega-







Assim, as ondas incidentes e refletidas levam às seguintes relações:
v + Z0i = v
+ + v− + Z0(i
+ + i−) = 2v+(x− νt)
v − Z0i = v+ + v− − Z0(i+ + i−) = 2v−(x+ νt) (A.8)
sendo ν = 1√
LC






L - indutância por unidade de comprimento
C - capacitância por unidade de comprimento
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(x− νt) - retardo da onda incidente
(x+ νt) - retardo da onda refletida
Para um observador fictício que viaja junto com a onda incidente ou refletida, a uma mesma
velocidade, a figura A.5 refere-se aos atrasos.
Incidente Refletida
x x
x – v t  = constante x  + v t  = constante
Fig. A.5: Propagação de onda - atraso
Se os atrasos são constantes, isto também se aplica às funções. As formas destas funções são





























Fig. A.6: Função característica de tensão e corrente
incidente f(x− νt) = v+(x− νt) = v + Z0i = constante
refletida f(x+ νt) = v+(x+ νt) = v − Z0i = constante
As constantes das funções definem a localização das retas. Elas são determinadas pelas condições
de contorno do fenômeno transitório. Em movimento com a onda, todos os pontos de operação
para corrente e tensão são observados. Os valores de corrente e tensão, no início ou final da linha,
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são dados por pontos de intersecção das retas com as características das terminações da linha de
transmissão (característica da carga e gerador).
Apêndice B
Vetor Girante
O sinal senoidal, a partir da trigonometria da figura B.1, é representado com a projeção no eixo
horizontal descrito por
s(t) = A cos(ωt− ϕ)
onde: A - amplitude, ω - freqüência angular, ϕ - defasagem inicial.
O produto ωt é dado em radianos (rad), o que satisfaz a condição exigida para uma expressão
homogênea, válida para qualquer sistema de unidades. A figura B.1 indica que o sinal senoidal
pode ser obtido com o auxílio de uma circunferência, sobre a qual se traça um vetor de módulo A,
denominado vetor girante ou fasor, que roda com a velocidade angular ω no sentido inverso (contrário
ao do movimento dos ponteiros de um relógio). O valor do sinal é, em cada instante, igual a projeção










Fig. B.1: Vetor girante e a sua projeção no eixo horizontal
O vetor A define a amplitude e a fase do sinal senoidal, mas apenas para uma determinada fre-
qüência angular. Estes diagramas são muito úteis em Eletrotécnica, onde habitualmente se trabalha
com apenas uma frequência, a da rede.
Dois sinais senoidais estão em quadratura se forem descritos por vetores girantes perpendiculares.
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No caso em que ϕ = 0, o vetor OB representa o sinal “seno"e o vetor OC representa o “co-seno". O
cos(ωt) está avançado de pi/2 em relação a sen(ωt). Por sua vez, o sinal representado pelo vetor OD
está avançado de pi/2 em relação ao sinal representado por OC, ficando em oposição de fase com o
sinal OB.
Estes diagramas oferecem maior potencialidade se em vez de diagramas vetoriais se pensar em
termos de números complexos. Estes apresentam a vantagem de terem definidas as operações de
multiplicação e divisão entre os seus elementos, o que não acontece com os vetores. Nestas condições,
a partir de um sinal senoidal, representado pelo afixo de um complexo no plano de Argand, obtém-se
um sinal avançado de pi/2, multiplicando-o pela unidade imaginária j. Voltando a multiplicar por j
obtém-se um sinal em oposição de fase (j × j = j2 = −1). O número complexo de módulo A, que
roda sobre a circunferência de raio A, é uma exponencial complexa
y = Aejωt (B.1)
A formula de Euler exprime que:
ejθ = cos θ + j sin θ (B.2)
A projeção do vetor girante no eixo horizontal é função de cos(ωt). Uma sentença equivalente é
que a componente real de ejθ é cos(ωt):
cos(ωt) = <{ejωt} (B.3)
onde o símbolo < denota a parte real. Assim, o vetor girante pode ser representado algebricamente
em termos de números complexos como Aejωt, e sua projeção no eixo real como
y = <{Aejωt} (B.4)
Apêndice C
Cálculo de Parâmetros de Linhas de
Transmissão
As matrizes básicas de parâmetros da linha de transmissão são quantificadas no domínio da fase
inicialmente, utilizando formulações que levam em conta o efeito da geometria dos condutores,
impedância interna (efeito pelicular) [Kimbark (1949), Stratton (1941), Galloway et al. (1964)] e
o retorno através do solo (efeito solo) [Carson (1926), Hedman (1965a,b)]. Estas matrizes básicas,
denominadas primitivas, definem os parâmetros elétricos de impedância longitudinal e admitância
transversal para a linha e são calculadas em componentes de fase, considerando uma faixa de freqüên-
cia de 10 Hz a 1 MHz, para poder-se analisar o seu comportamento. Um programa em ambiente
de programação Matlab foi escrito para realizar os cálculos de obtenção dos parâmetros da linha em
função da freqüência. Algumas rotinas utilizam o método da Quadratura (ou integração numérica) no
cálculo de integrais infinitas, como é o caso da contribuição do solo (correção de Carson).
Para exemplificar o cálculo dos parâmetros considere uma típica linha de transmissão trifásica
simples de 440 kV , figura C.1, apresentando as seguintes características:
tensão base: 440 kV
condutor fase: 4 x Grosbeak
• raio externo: 12, 57mm
• raio interno: 4, 635mm
• resistência CC (a 25◦ C): 0, 089898 Ω/km
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• permissividade relativa: 1
cabo pára-raios: EHS 3/8′′ classe de galvanização A
• resistência CC: 4, 188 Ω/km
• permissividade relativa: 70
resistividade do solo: 1000 Ω.m
comprimento da linha: 400 km
flecha a meio vão: .
• fase (a 75◦ C): 13, 43m
• pára-raios (a 45◦ C): 6, 4m
silhueta da torre: (altura; distância da origem) valor médio ao longo da linha
• fase a,c: (15, 12; ±9, 27)m
• fase b: (18, 72; 0)m
• pára-raios: (31, 37; ±7, 51)m
Os parâmetros longitudinais e transversais são tratados matricialmente, de modo que a matriz
primitiva tenha dimensão nfnscf + npr, sendo nf número de fases do circuito, nscf número de sub-
condutores por fase, e npr número de cabos pára-raios. As matrizes primitivas de impedância e
admitância, são calculadas considerando cada condutor, e em seguida é efetuada a redução das ma-
trizes primitivas, com os cabos pára-raios implícitos, por meio de métodos baseados em eliminação
de Gauss [Santiago (1983)]. Para um sistema trifásico teremos então matrizes 3 × 3 cheias, devido
ao acoplamento entre fases. Na solução de curto-circuitos, propagação de ondas e outros estudos
elétricos em linha de transmissão, é conveniente realizar uma transformação de variáveis para se
desacoplar as fases, denominada transformação modal (que diagonaliza as matrizes de parâmetros).
As tensões e correntes em uma linha de transmissão são regidas pelas seguintes equações:
−d[V ]
dx
= [R][I] + jω[L][I] (C.1)
−d[I]
dx
= [G][V ] + jω[C][V ]
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a. exemplo de torre
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b. vão entre torres
Fig. C.1: Representação de linhas elétricas (para estudos de propagação)
onde [L] contém as indutâncias próprias e mútuas, e [C] contém as capacitâncias próprias e mútuas.
Estas equações são válidas para qualquer número de condutores. A condutância de linhas aéreas









= jω[C][V ] (C.2)
O cálculo das matrizes [R], [L] e [C] é necessário para a solução de problemas envolvendo linhas
de transmissão.
C.1 Parâmetros Longitudinais
Os parâmetros longitudinais são representados por uma matriz de impedância complexa Z cons-
tituída por diferentes parcelas: Zint, impedância interna do condutor; Zext, impedância externa para
solo ideal; Zsolo, contribuição do solo (correção de Carson) [Carson (1926)].
Z = Zint + Zext + Zsolo (C.3)
O cálculo de cada uma destas parcela, será apresentado a seguir.
C.1.1 Impedância Interna
Determinar a impedância interna (relacionada à resistência e ao fluxo concatenado interno) de um
condutor cilíndrico implica considerar corrente não uniforme em sua seção transversal. Isto se deve
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a diferenças entre as densidades de corrente nestas regiões, considerando filamentos longitudinais
normais à seção transversal do condutor.
A solução do problema de distribuição não uniforme de corrente no condutor é obter uma ex-
pressão para a densidade de corrente em função da distância ao centro do condutor [Kimbark (1949),
Stratton (1941), Johnson (1950), Stevenson (1982)]. A intensidade de campo magnético a uma dis-










onde Ix é o fasor corrente no elemento tubular de raio x
Densidade de Corrente e Efeito Pelicular
A corrente Ix, em termos de densidade de corrente Jx, a uma distância x do centro e espessura dx











Hx = Jx (C.6)





ba (devido a variação do fluxo concatenado), figura C.2, e fazendo Ix,max =
√
2Ix, a queda de
tensão entre a e b é determinada por Jx,maxejωtρ∆l (sendo ρ resistividade do condutor). Da mesma
forma, a queda ôhmica entre a′ e b′ é dada por [Jx,maxejωt + ∂∂xJx,maxe
jωtdx]ρ∆l





jωtdx]− ρ∆lJx,maxejωt = ρ∆l ∂∂xJx,maxejωtdx
A queda de tensão devido a variação de fluxo é − ∂φ
∂t
, ao longo de a′b′ba. O sinal negativo indica






























Fig. C.2: Condutor cilíndrico
O fluxo concatenado φ é função tanto de t como de x. Igualando o fluxo instantâneo ao produto




Substituindo (C.8) em (C.7), considerando permeabilidade constante, e expandindo a derivada




− jω∆lµejωtHx,max = 0 (C.9)
Considerando que Hx,max não é função de t e que Hx,max e Jx,max são complexos, dividindo (C.9)
por ejωt e por
√

















Jx = 0 (C.11)
Obtivemos, então, uma equação diferencial de segunda ordem que relaciona o valor eficaz da
densidade de corrente (número complexo função de x) à distância ao centro do condutor. A equação








+ k2y = 0
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cujas soluções são chamadas de funções de Bessel de ordem 0. Para resolvê-la, cada termo é expresso
como séries infinitas de potência, tendo como solução a seguinte série









+ . . .] (C.12)
que é a equação de Bessel de primeira classe e ordem 0, representada por J0(kx).
A solução de (C.11) é análoga, considerando Jx uma série infinita de potência de x, e os coefi-
cientes a devem ser complexos. Assim, substituindo −jωµ
ρ
= k2 e Jx = y em (C.12), a densidade de
corrente a uma distância x do centro do condutor é dada por















+ . . .] (C.13)
Dividindo esta série em uma série de termos reais e outra de termos imaginários obtemos uma
forma modificada da equação de Bessel. Neste sentido, substituindo m =
√
ωµ/ρ, teremos






− . . .]
Jx = a0(bermx+ jbeimx) (C.14)
O coeficiente a0 pode ser determinado se a densidade de corrente fasorial Jr (na superfície do
condutor) for conhecida, pois Jr = a0(bermr + jbeimr)





onde ber e bei são designações de Bessel Real e Bessel Imaginário, respectivamente.
Impedância Interna
A queda de tensão Vi (volts por unidade de comprimento) num filamento qualquer sem considerar
o fluxo concatenado externo é
Vi = ρJr
A impedância interna por unidade de comprimento








A corrente I (vinculada a intensidade de campo na superfície), é definida como
I = 2pirHr (C.17)
Partindo de (C.10) e considerando m =
√
ωµ/ρ, temos






Substituindo na equação anterior o valor de Jx dado por (C.15), chegamos a
Hr = − j
m2
Jr






























mr − jber′ mr
ber mr + jbei mr





ber mr + jbei mr
bei′ mr − jber′ mr (C.20)
Com esta análise, a impedância interna de um condutor pode ser determinada, por meio das
equações de Bessel modificadas, desde que se conheça o raio, a resistividade e a permeabilidade.
A influência do efeito pelicular no cálculo da impedância interna foi considerada, o que levou
à solução através de funções de Bessel modificadas. O Matlab dispõe das formas modificadas
das funções de Bessel, o que simplifica bastante a avaliação da impedância interna Zint. Assim, a
impedância interna foi calculada utilizando funções de Bessel do Matlab.
Zint = Rint + jXint























I0, I1 e K0, K1 - funções modificadas de Bessel de primeiro e segundo tipo respectivamente
µ - permeabilidade magnética do condutor [H/m]
σ - condutividade do condutor [S/m]
re - raio externo do condutor [m]
ri - raio interno do condutor [m]
A solução da equação (C.21) depende da avaliação das funções de Bessel, que podem ser definidas
através de séries, fazendo-se algumas considerações com respeito ao argumento das funções modifi-
cadas.
C.1.2 Impedância Externa
A suposição de solo ideal determina que a reatância externa represente a impedância entre con-
dutor e imagem (uma vez que solo ideal tem condutividade infinita), sem se considerar impedância
interna, pois os diâmetros dos condutores são muito menores que a distância entre condutor e imagem






Fig. C.3: Posição dos condutores na linha








i, j = 1, 2, . . . , n (C.23)
onde
ω - freqüência angular [rad/s]
µ0 - permeabilidade magnética do vácuo (4× 10−7piH/m)
Dij, dij
{ −para termos mútuos: definidos através da figura C.3
−para termos próprios(i = j) : Dij = 2hi e dij = ri
C.1.3 Contribuição do Solo
Muitas pesquisas foram realizadas sobre o problema da penetração de campos magnéticos em
solos reais, a primeira foi desenvolvida por [Carson (1926)].
Em seu trabalho, Carson quantificou os termos de correção das impedâncias própria e mútua, que
deveriam ser somados aos valores das impedâncias calculados para o solo ideal, levando-se em conta
a corrente no solo real com uma resistividade ρ [Ω.m].
A impedância própria por unidade de comprimento é determinada por










λ2 + j − λ)e−2h
′
λdλ (C.24)
Analisando a equação anterior, verifica-se que os dois primeiros termos representam a impedância
série para um condutor perfeito (parcela interna e externa para solo ideal), e a integral infinita o efeito
da condutividade do solo.
A impedância mútua Z12 entre os dois circuitos paralelos com altura h1 e h2 dos condutores em











































(h1 − h2)2 + x2 ρ′′ =
√
(h1 + h2)2 + x2
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A impedância própria série e a impedância mútua são respectivamente definidas como







onde Z0 e Z012 são respectivamente impedância própria e mútua (parcela interna para o termo próprio
e parcela do solo ideal), supondo perfeito terra condutor.





























As equações (C.26,C.27) determinam que o cálculo das constantes do circuito e campo eletro-
magnético no dielétrico dependem da estimativa de uma integral infinita da forma:





λ2 + j − λ)e−pλ cos(qλ)dλ (C.28)




















Portanto, a avaliação da impedância com relação ao efeito solo, equações (C.26) e (C.27), é
determinada com a solução da equação (C.28). Esta pode ser obtida por meio de séries convergentes,
atribuindo r =
√
p2 + q2 e θ = tan−1(q/p), fazendo J = P + jQ. θ representa no plano x o
ângulo que une o eixo do condutor m com o eixo da imagem do condutor n, figura C.4; r representa
a distância entre o eixo do condutor m e da imagem do condutor n (valores reduzidos por
√
α).















































onde γ ∼= 0, 57722 é a constante de Euler, e σ1,σ2,σ3,σ4,S2,S ′2,S4,S ′4 são séries infinitas definidas
como segue:
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)8 cos 8θ+ . . . aproximado
Como visto, a avaliação do efeito solo [Carson (1926)], discutida em [Hedman (1965b)], depende
da solução da integral infinita J(p, q). Um dos meios apresentados para o cálculo da integral seria
o uso de séries de potência fazendo as devidas considerações para a avaliação e rápida convergência
das parcelas.
Utilizamos como forma alternativa, alguns métodos computacionais de integração numérica para
determinar a integral infinita (integração quadrática e trapezoidal). Os resultados foram animadores,
mas é necessário realizar alguns ajustes nas rotinas de integração, no sentido de adequá-las melhor
ao problema, uma vez que os valores ficaram um pouco distantes dos calculados a partir das séries
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completas de Carson. Isto será visto na seção seguinte, com a apresentação dos resultados obtidos em
forma de gráficos.
C.2 Parâmetros Transversais
Para encontrar os parâmetros transversais de uma linha consideramos a queda de tensão v do









Sendo a capacitância definida como a carga dos condutores por diferença de potencial, teremos











q - carga nos condutores,
ε - permissividade do meio.
A admitância apresenta a seguinte forma:
Y = G+ jωC (C.33)
onde G é a condutância do meio.
Supondo desprezível a condutância do ar (o meio), a admitância Y (para uma linha trifásica
simples) é definida em termos da posição dos condutores entre si e em relação ao solo. Ou seja,







onde ε0 é a permissividade do ar (8, 85× 10−12 [F/m]).
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C.3 Resultados - Cálculo de Parâmetros
Os resultados do processo de cálculo, para obtenção dos parâmetros da linha, são apresentados em
forma de gráficos, que descrevem o comportamento das matrizes primitivas determinadas no domínio
da fase, e sua variação com a frequência (gráficos C.5 a C.14). Os termos próprios e mútuos dos
condutores são determinados supondo a resistividade do solo ρ igual a 2000 Ω.m, para esta linha




































































Fig. C.6: Indutância interna por unidade de comprimento.
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Os resultados, aqui expostos nos gráficos, foram obtidos para o condutor da fase a índice a(1,1)
(sendo a fase constituída por quatro subcondutores). Os gráficos C.5 e C.6 mostram os resultados
obtidos de resistência e indutância internas por unidade de comprimento em função da frequência.
Os parâmetros longitudinais, para baixas freqüências (f < 100 Hz), permanecem praticamente
constantes, variando muito pouco. Para freqüências superiores a 200 Hz o efeito pelicular atua de
maneira significativa, tanto para a resistência interna quanto para indutância interna.


















































































Fig. C.8: Indutância total por unidade de comprimento [interna, externa e solo (trapézio)]
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O efeito solo, estudado por Carson, é apresentado nos gráficos C.9-C.10 e C.11-C.12, donde ob-
servamos que a resistência tem uma taxa de crescimento acentuada já em baixas freqüências, levando
a valores bastante superiores em altas freqüências. A indutância devido ao efeito solo apresenta va-
lores que decrescem a medida que a frequência aumenta, contudo são mais elevados que os valores
para indutância interna. Os gráficos C.7-C.8 e C.13-C.14 mostram as parcelas que contribuem para
a determinação da indutância total e resistência total, utilizando diferentes métodos de integração










































































Fig. C.10: Indutância por unidade de comprimento - efeito solo (método da quadratura)
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Os gráficos C.15 e C.16 mostram a comparação para o cálculo do efeito solo quando é utilizado
aproximações por séries e quando é usado integração numérica para o cálculo das integrais envolvi-
das. Houve diferença entre os métodos (integração trapezoidal, quadrática e aproximação por séries),
contudo é possível aumentar a precisão através de uma melhor adequação dos métodos de integração.
A integração numérica foi realizada através das funções do Matlab: quadl - que implementa a re-











































































Fig. C.12: Indutância por unidade de comprimento efeito solo (método trapezoidal)

























































































Fig. C.14: Resistência total por unidade de comprimento, interna e contribuição do solo (método
trapezoidal)






































































Fig. C.16: Indutância por unidade de comprimento efeito solo (comparando trapézio, quadratura e
séries de Carson)
Apêndice D
Componentes h, α e β
Um conjunto de vetores de tensão ou corrente de um sistema trifásico, podem ser representados
por diferentes sistemas de componentes. O sistema de componentes hαβ é um destes.
Com a fase a como fase central de um sistema trifásico, as componentes h, α e β de tensão e
corrente são definidas como segue:
• As componentes α nas fases b e c são iguais; são opostas em sinal e metade da amplitude da
componente α da fase a.
• As componentes β nas fases b e c são iguais em amplitude e opostas em sinal; na fase a é zero.
• As componentes h são iguais nas três fases.
As componentes α de corrente fluem num circuito trifásico através da fase a e retornam metade
na fase b e metade na fase c. As componentes β são correntes que circulam nas fases b e c. As
componentes h são iguais e circulam nas três fases.
Os vetores coplanares Va, Vb e Vc podem ser expressos em termos dos três novos vetores Vh, Vα e
Vβ por meio de equações lineares simultâneas com coeficientes


Va = c11Vh + c12Vα + c13Vβ
Vb = c21Vh + c22Vα + c23Vβ
Vc = c31Vh + c32Vα + c33Vβ
(D.1)
onde a escolha dos coeficientes é arbitrária, contanto que a restrição de determinante dos coeficientes
seja diferente de zero.
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O propósito de representar os vetores originais em termos dos novos vetores é simplificar os
cálculos e obter um melhor entendimento de um dado problema. Duas condições devem ser satisfeitas
na seleção de sistemas de componentes para substituir os vetores de tensão e corrente de fase: os
cálculos devem ser simplificados pelo uso do sistema de componentes escolhido; o sistema escolhido
deve ter significado físico e uma ajuda na determinação do desempenho do sistema de potência.
Nas relações entre tensões e correntes de fase e os componentes hαβ os coeficientes necessários
para expressar o conjunto de vetores Va, Vb e Vc de um sistema trifásico em termos de suas compo-

























































que satisfazem as condições essenciais.
Os vetores tensão Vh, Vα e Vβ são expressos em termos dos vetores Va, Vb e Vc através da solução
das equações simultâneas (D.2-D.4)
























Va + Vb + Vc
)
(D.7)
As equações correspondentes para a corrente são obtidas da mesma forma.
Apêndice E
Regra Trapezoidal de Integração
As redes de sistemas de potência possuem em sua maioria características lineares, com isso as
técnicas para equações diferenciais ordinárias lineares ganharam especial interesse. Entre elas, a
regra trapezoidal de integração é uma das técnicas mais usadas para solução numérica para equações
diferenciais ordinárias em programas do tipo EMTP.
Assumindo que as equações diferenciais são escritas na forma de variável de estado, e que as




] = [A][x] + [g(t)] (E.1)
onde [A] é uma matriz constante, x as variáveis de estado, e [g(t)] vetor de funções conhecidas.
Normalmente trabalha-se com correntes em indutâncias e tensões sobre capacitâncias como variáveis
de estado.
E.1 Regra Trapezoidal de Integração
A regra trapezoidal é baseada na aproximação de g(t) por uma linha reta ligando (t−∆t, g(t−∆t))
e (t, g(t)). Pela integração da fórmula (E.1) obtemos a aproximação
[x(t)] = [x(t−∆t)] +
∫ t
t−∆t
{[A][x(u)] + [g(u)]}du (E.2)
que é a área do trapézio na figura E.1. Usando interpolação linear em [x] e [g] entre t − ∆t e t,
assumindo que [x] é conhecido em t (tornando o método implícito), temos
[x(t)] = [x(t−∆t)] + ∆t
2
[A]{[x(t−∆t)] + [x(t)]}+ ∆t
2
{[g(t−∆t)] + [g(t)]} (E.3)
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Fig. E.1: Regra trapezoidal de integração
A interpolação linear implica que as áreas sob a integral da equação (E.2) são aproximadas por
trapézios, figura E.1. A equação (E.3) pode ser re-escrita como
{[U ]− ∆t
2




{[g(t−∆t)] + [g(t)]} (E.4)
onde [U ] é matriz identidade.
Premultiplicando a equação (E.4) por {[U ]− ∆t
2
[A]}−1 obtemos a matriz de transição aproximada
e[A]∆t.
A regra do trapézio é reconhecida de menor precisão que outros métodos. No entanto é nu-
mericamente estável, e o erro pode ser mantido dentro de limites aceitáveis pela escolha do passo




As linhas de transmissão na prática apresentam o tempo de tráfego τ não sendo múltiplo inteiro
do passo de integração ∆t. Este fato obriga a efetuar uma interpolação entre os valores conhecidos.
Assim, a interpolação dos termos históricos pode ser feita como esquematizado na figura F.1. Pode-se
considerar a interpolação linear uma boa aproximação para muitos casos, pois o comportamento das
curvas assim o permite.
p(t- )





Fig. F.1: Interpolação linear
O conceito de interpolação é a seleção de uma função p(x) a partir de uma dada classe de funções
de tal maneira que o gráfico de y = p(x) passe através de um conjunto finito de pontos de dados
determinado.
Seja x0, x1, . . . , xn números distintos reais ou complexos, e seja y0, y1, . . . , yn valores de função
associada. O problema é encontrar um polinômio p(x) que interpola os pontos dados. No caso da





x0 − x1y0 +
x− x0
x1 − x0y1 =
(x1 − x)y0 + (x− x0)y1
x1 − x0 (F.1)
A interpolação é uma importante operação para análise de dados e ajuste de curvas. Esta função
usa técnicas polinomiais, ajustando os dados fornecidos com funções polinomiais entre os pontos e
estimando a função apropriada nos pontos de interpolação desejados.
A interpolação linear usa mais memória, e por isso requer pouco tempo de execução. Porém, os
resultados são contínuos, mas a inclinação muda nos pontos de vértice.
Apêndice G
Teoria de Números Complexos
Os números complexos emergiram em pleno momento histórico chamado de Renascença (1400-
1600), com o desenvolvimento da Matemática, estimulado pelo desenvolvimento comercial e pelo
crescimento das cidades européias, através dos trabalhos de Paccioli (1494), Tartaglia e Cardano
(1545). Os complexos não foram aceitos naturalmente como números. Não havia sentido (significado
geométrico) em uma raiz quadrada de um número negativo.
O símbolo
√−1, para a raiz quadrada de −1, introduzido por Girard (1629), passou a ser repre-
sentado pela letra i a partir de Euler (1777). Foi Descartes (1637) quem introduziu os termos real e
imaginário. A expressão números complexos foi usada pela primeira vez por Gauss (1831).
Os complexos foram representados geometricamente, de maneira intuitiva e prática, como pontos
(vetores) num plano cartesiano. Gauss e Hamilton (1833) redescobriram a representação geométrica
e definiram os complexos. Gauss os definiu como números da forma a+ bi, onde a e b são números
reais e i2 = −1. Hamilton os definiu como o conjunto dos pares ordenados (vetores) (a, b), onde
a e b são números reais, identificando (0, 1) com 0 + i e (1, 0) com 1 + 0i. Hamilton associou a
multiplicação (a, b)× (x, y) = (ax− by, ay + bx) a uma operação envolvendo a rotação de vetores
em torno da origem. Multiplicar por i envolve uma rotação de 90° graus, multiplicar por i2 = −1
envolve uma rotação de 180° graus, multiplicar por i3 = −i envolve uma rotação de 270° graus e
assim por diante.
A representação geométrica permitiu que os complexos fossem visualizados e aceitos como nú-
meros. A possibilidade de extrair a raiz n-ésima de um complexo, sinalizando que o sistema dos
números complexos é algebricamente fechado, também contribuiu para isso.
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z = a + bj
Reais
Imaginários








i 2 = -1
O significado geométrico dos números negativos surgiu com a representação geométrica dos com-
plexos. Hankel (1867), trabalhando com a álgebra dos números complexos e as leis fundamentais da
aritmética, estabeleceu a regra da multiplicação (−1)× (−1) = 1 (o produto de dois números inteiros
negativos é sempre positivo) para a permanência da propriedade distributiva a(b+ c) = ab+ ac. Por
exemplo: −1 + 1 = −1× (1− 1) = −1× 0 = 0.
A álgebra dos números complexos permite representar e operar vetores no plano. Possibilita
que grandezas que variam senoidalmente (ou cossenoidalmente) em função do tempo, ou seja, do
tipo A sin(ωt+ φ), sejam representados por vetores bidimensionais (fasores) A(cosφ+ i sinφ), que
sofre rotação em sentido anti-horário com velocidade angular ω.
Quantidade complexa (ou fasor) é uma grandeza que pode ser representada e operada vetorial-
mente, pela Álgebra dos números complexos, no plano. Pode significar uma variação de amplitude
A (ou Módulo) e fase φ (ou argumento) num movimento periódico (como acontece nos circuitos
elétricos de corrente alternada).
Hadamard (1883), em um estudo sobre distribuição de temperatura, resolveu equações diferenci-
ais (funções de Bessel) usando i2 = −1.
Os números complexos abriram caminho para que os matemáticos pudessem criar novas álgebras.
Na eletrônica e na eletricidade, a análise de circuitos de corrente alternada é feita com a ajuda de
números complexos. Grandezas como a impedância (em ohms) e a potência aparente (em volt-ampére)
são exemplo de quantidades complexas.
A impedância é o número complexo Z = R + jX , ou na forma polar Z = |Z|(cosφ+ j sinφ),















Fig. G.1: Grandezas que variam senoidalmente
circuito, |Z| é o módulo,R é a resistência elétrica (em ohm) eX é a resultante (em ohm) das reatâncias
indutivas e capacitivas do circuito. Na Física e na Engenharia é usado, como número imaginário, o j
no lugar do i para evitar confusão com o i de corrente elétrica.
A potência aparente (em volt-ampère) é o número complexo S = P + jQ, ou,
S = |S|(cosφ+ j sinφ), onde j2 = −1 , |S| é o módulo, φ é o ângulo de defasagem entre a ten-
são e a corrente, P é a potência real ou ativa (em watt), Q é a potência reativa (em volt-ampère
reativo). O valor do cosφ (fator de potência) é importante na determinação do aproveitamento da
energia que está sendo gasta.
G.1 Definição
Nesta seção apresentamos a estrutura algébrica e geométrica do número complexo. Os números
complexos z podem ser definidos como pares ordenados z = (x, y) de números reais x e y. É
usual identificar os pares (x, 0) com os números reais x, assim o conjunto dos números complexos
inclui os números reais como subconjunto [Churchill (1975)]. O pares (0, y) são chamados números
imaginários puros. Os números reais x e y são conhecidos como parte real e parte imaginária de z,
respectivamente,
z = (x, y) −→ Re(z) = x Im(z) = y (G.1)
A letra i1 denota o número imaginário puro, assim reescrevendo a equação (G.1) temos,
(x, y) = x+ iy (G.2)
1Em engenharia elétrica o símbolo j é usado no lugar de i
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G.2 Propriedades Algébricas
Várias propriedades de adição e multiplicação de números complexos são as mesmas dos números
reais. Relacionaremos as propriedades algébricas mais básicas, para z1 = (x1, y1) e z2 = (x2, y2).
1. z1 + z2 = z2 + z1 z1z2 = z2z1
2. (z1 + z2) + z3 = z1 + (z2 + z3) (z1z2)z3 = z1(z2z3)
3. z1 + z2 = (x1, y1) + (x2, y2) = (x1 + x2, y1 + y2)
4. z(z1 + z2) = zz1 + zz2
5. (x, y) + (u, v) = (0, 0) −→ u = −x e v = −y
6. (z1 − z2) = (x1 − x2, y1 − y2) = (x1 − x2) + i(y1 − y2)








O número complexo (G.2) é associado a um ponto no plano de coordenadas retangulares x e y. O









( x , y )
x + i y
Fig. G.2: Representação do par complexo no plano de coordenadas retangulares
O plano xy é chamado plano complexo. O eixo x é chamado eixo real, e o eixo y é conhecido
como eixo imaginário. De acordo com a definição de soma de dois números complexos z1 = x1 + iy1
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e z2 = x2 + iy2, o número z1 + z2 corresponde ao ponto (x1 + x2, y1 + y2), o que também corres-
ponde a um vetor com estas coordenadas como componentes. Por esta razão z1 + z2 pode ser obtido















( x2 , y2 )
( x1 , y1 )
(a) (b)
Fig. G.3: Interpretação geométrica das operações (a) soma (b) diferença de vetores no plano complexo
Apêndice H
Matriz Pseudo-Inversa
Seja A ∈ Rm×n, com m 6= n. Como esta matriz não é quadrada, sua inversa não é definida
diretamente [Golub and Loan (1996); Chen (1999)].
Para definirmos B como matriz inversa de A, temos a seguinte relação:
Bn×m.Am×n = In×n (H.1)
Como a matriz A não possui inversa definida, então pós-multiplicamos os dois lados da equação




































A matriz acima, assim calculada, é denominada matriz pseudo-inversa ou inversa pela direita.
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